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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Jueus - Guarddo -42 Trimestre 2021

=

Divulgag3a dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes definidas no
Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembra, segundo o Programa de Cantrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR].

Parametro {unidades) Valor Paranmvéirico (VP) Unidades — H.2 Andlises % Cumpriments do il L .
Minimo Miximo RS lE e Agendadas | Reslizadas |Andlises Realizadany
Escherichia Coli 0 N/100mI o 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Coliformes 0 N/100ml a o 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual s mg CI2/L 0,38 2,0 -—- — 2 2 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <l o 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigZo <1 <1 1] 100% 1 1 100%
pH 26,5 e<9,5 E. Sorensen 5.6 5.6 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfem, a 20 °C 64,0 64,0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <(0,20 <(0,20 0 100% 1 1 100%
Enterococos fecais o N/100ml 1} 1] 0 100% 1 1 100%
Mumero de coldnias a 22 2C s/ alter. anormal N/ml a 222C N.D. N.D. i) 100% 1 1 100%
Murmero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 362C N.D. N.D. 4] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100mk D 0 a 100% 1 1 100%
|Aluminio 200 g AlfL 56 56 a 100% 1 1 100%
Amdnio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 pg Sb/L <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 Hg AsfL 0,13 0,13 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pefl <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzolajpireno 0,010 pgfL <{,002 <(,002 1] 100% 1 1 100%
Boro L0 mg B/L <0,10 | <010 0 100% 1 1 100%
Bromato 10 pg Bro3/L <3 <3 1] 100% 1 1 100%
Cddmio 5,0 jag Cd/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio mi Cafl 2,2 2,2 - 1 1 100%
ICarbono Organico Tetal — mgi C — -
Cianetos 50 i CN-/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 7,3 7.3 0 100% 1 100%
Clorita 07 mgl CIC,
Clorato 07 mgil CIC,
Chumbo hLi] g Pb/L <3,0 «<3,0 | 0 100% 1 1 100%
Cobre 2.0 mg Cu/L «<0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémic 2 i) gt Cr/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 10 uL <0,3 «<(,3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total - mg CaCo3/L 9,0 9.0 —- — 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Fluoreto 1,5 mg F-fL 0,053 0,053 0 100% 1 1 100%
Hidrncassantoy homdticns Palicich 0,10 pgfL <0,005 {Maior LOY <0,005 (Maior LQJ 0 100% 1 1 =
Benzo{b)fluoranteno — yErL <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno — Mg/l <0,002 <0,002 — - 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno —_ Mgt <0,004 =<D,004 —_ —_ 1 1 100%
Indene(1,2,3-cd)pireno —_ gL <0,004 =<0,004 —_ —_ 1 1 1 100%
Magnésic — 1 mg Mg/t 0,86 0,86 --- - 1 1 100%
Manganés 50 g Mn/L 11 11 0 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 6,9 &9 0 100% 1 1 100%
Nitrita 0,50 mg NOZ/1 <0,020 <0,02¢ o 100% i 1 100%
[Mercirio 1,0 ug Hell <0,30 <0,30 1] 100% 1 1 100%
Niquel 20 HE Ni/L <5,0 <5,0 ¢ 100% 3 1 100%
Oxidabilidzde 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 10084 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 HEL <(,03 (Maior LQJ | <0,03 {Maior LG) 0 1008 1 1 100%
MCPA 0,10 Hgil <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 ugil <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Alacioro 0,10 ngil <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 nalL <0,014 0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 HolL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
24-D 0,10 ugiL <0,024 <0,024 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 [T <0,014 <0,014 1] 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 porL <0,03 =<0,03 1] 100% 1 1 100%
Diurdo C,10 poiL <0,014 1 <0,014 0 100% 1 1 100%
|Selénio 10 HE SefL <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
S6dio 200 mg Na/L 5,5 1 5,5 0 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg SO4/L 67 | &7 [ 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclorgeteno: | 10 gL <3 (maior LQ) | <3 (maior LA) 0 100% 1 i 1 100%
elracleroeieno | — ugil <3 <3 — — 1 1 100%
ricloroetenc | — Hg/l <0,3 <03 - — 1 1 100%
rihalometanos - total [THM): 100 gL <3 {maior LQ) <3 {malerLa} | o] 100% 1 1 —
IClorofdrmio e po/L <3 <3 1 — B 1 1 100%
Bromotrmio - g/l <3 =3 - — 1 1 100% =
|Bromodiclorometans - pg/L =3 =3 - e 1 1 100% |
Dibromaoclorometans - wo/L <3 <3 - - 1 1 ﬁ%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <@,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
| Alfa-total 0,10 {Nivel de verificacio) Ba/L 0.05 0,05 o — 1 | -
IB—_Tul.aI 1,0 (Nivel de verificacdo} Ban - - — i 2
Rad ﬁo_ 500 Bo/L 306 306 0 100% 1 1 100%
Informag3e complementar relativa 4 averiguagio das situacdes de incumprimento dos YP:
[Causas;
1 - Incumprimento do par@metro pH: este incumprimento estd associado s caracteristicas naturals (hidrogeolégicas) da arigem da dgua.
Medidas corretivas:
1 - Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saide (parecer da AS ou por auséntia de parecer).
Data da publicitacio: 23/03/2022
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Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Cadrago - Guarddo - 32 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultades de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbies definidas no Decreto
Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Unidades e &L A.nillszs L <2 LT i 2 -
Minimo Miximo A vP Teendiae: Realizadas | Anilises Reslizacis|
|Escherichia Coli 0 N/100ml 0 ¢ 4] 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes o N/100ml 0 4} 4] 100% 2 2 100%
|Desinfectante residual -— mg Cl2/L 0,40 0,46 — . 2 2 100%
|Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C i 3 | Fator de diluigio <] <1 Q 10084 1 1 100%
pH | 26,5e<9,5 | E.Sorensen 6,1 6,1 1 0% 1 1 100%
Condutividade | 2500 uSfem, a 20 °C 34,9 34,9 0 100% 1 1 100%
Cor | 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
ITurvagdo i 4 UNT <0,20 «0,20 4] 100% 1 1 100%
|Enterococos fecais o N/100ml Q 0 4] 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 22 °C s/ alter. arermal N/ml a 222C N.D. N.D. 1] 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 362C N.D. N.D. 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 4] N/100mli 0 0 | 0 100% 1. 1 100%
Aluminio 200 ug AlfL 42 a2 0 100% 1 1 100%
Amaonio 0,50 mg NHa/L «<0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Antimoénio 5,0 ug Sh/L «<0,05 <0,05 1] 100% 1 1 100%
Arsénio 10 e As/L 0,64 0,64 1] 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pe/L <0,3 <0,3 1] 100% 1 1 100%
Benzo{a)pirenc 0,010 MefL <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro 10 me 8/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato 10 ug Bro3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cddmic 5,0 pg Cd/L <1,0 <1,0 [+] 100% 1 1 100%
Calcio —- mg Ca/L 1,0 1,0 — — 1 1 100%
Carbano Orgénico Total — mgi © — -
{Clanetos 50 ug CN-/L <1,0 <1,0 4} 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg I-/L 5,1 5.1 o 100% 1 1 100%
Clorito 0,7 mgil CIC, -
Clorato G,7 mg/l GIC,
{Chumbo 10 ug Ph/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
lCabre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
fcromio 50 g Cr/l <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
[1,2-Dicloroetano 3,0 /L <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
[Dureza Total " mg CaCO3/L <6,0 <6,0 = 1 1 100%
|Ferro 200 g Fe/lL <10 <10 0 100% 1 1 100%
[Fluoreto 15 mg F-/L 0,063 0,063 ] 100% | 1 1 100%
Hidrocarhanaton Aramdticos Falieiciy 0,10 pe/l <0,005 <0,005 0 100% | 1 1 —
iBenzo{b)fluaranteno - il <0,005 0,005 — - | 1 1 100%
Benzo(k)fiuorantenc = wg/L =0,002 <0,002 — - 1 1 100%
{Berzo{ghiyperileno - HgiL <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
1,2.3-cd}pireno HgiL <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Magnésio — mg Mg/L <0,50 <0,50 — — 1 1 100%
Manganés 50 HE Mn/L <10 <10 4] 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 1,2 1,2 4 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 «<0,020 4] 100% i 1 100%
IMercirio 1,0 pg He/L <0,30 <0,30 1] 104 1 1 100%
Niauel 20 g Ni/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 H mg OZ/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 pe/L «0,02 {Maior LQJ | <0,03 {Maior L) 0 100% 1 1 100%
MCPA 010 porl <0,014 <0014 0 100% 1 1 100%
Metalauil 0,10 pgiL <0,014 <0014 | 0 100% 1 1 100%
iAlactoro %14 pgiL =D,014 <0014 | 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,0 pgiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina g,10 poiL <0014 <D,014 D 100% 1 1 1%
4-D 0,10 pgh. <0024 <0,024 0 100% 1 1 100%
\Imidaciopride 0,10 pgiL <0014 «<(,014 4 100% 1 1 100%
IClorpirifos 0,10 pg/l <0,03 <0,03 4 100% 1 ¥ 100%
Diurdo 0,10 ugill <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 ug Se/L <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg Na/L 3,5 35 [ 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg 504/L <50 <5,0 [ 100% 1 1 100%
(Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pe/t <3 <3 4] 100% 1 1 100%
Tetracioroetenc —_ Mo/l <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroetena — MO/l <0,3 0,3 — — 1 1 100%
Trihalometanos - totad (THM}: 100 pe/L <3 <3 0 100% 1 1 ==
Cloroférmio — pafi <3 <3 —_ — 1 1 100%
|Bremoférmia — pafl. <3 <3 —_ — 1 1 100%
|Bromodiclometano = T <3 <3 = = 1 1 100%
Dibromociorometan _— gL <3 <3 — — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 <0,10 0 100% | 1 1 100%
Alfa-total 0,10 (Nive! ¢e verificagiio} Bg/L <004 | <004 [} — 1 1 1 -
|&-Total 1,0 (Nive! de verificagaa} Bg/l - | - — = 1 -
Radio 500 Br/L 192 1 192 0 100% | 1 1 100%
Inforrmagdo complementar relativa & do das situagdes de incl dos VP
iCausas:
1 - Incumprimento do paral pH: este inct estd iado as caracteristicas naturals (hidrogeoldgicas) da origem da 4gua.

Medidas corretivas:

1 - Ndo forarn tomadas medidas por nio haver risco para a sadde {parecer da AS cu por auséncia de parecer).

Data da publicitagdo: 23/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Bragal - 42 Trimestre 2021
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Divulgacdo dos resultados de qualidade de 3gua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes definidas no
Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Aguz (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pariimetro [unidades) Valor Paramétrico (VP) Unidades e HSET ||| RE Ry 2 e
Minimo Maximo Eleer sy L Agendadas Redlizadag | Alises Realizaday
[Escherichia Cali 0 N/100mi 0 0 0 100% 2 2 100%
jBactérias Coliformes 0 N/100mt Q 1] 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual mi Cl2/L <0,05 1,7 - 2 2 100%
Cheiroa 25 ¢C 3 Fator de diluigio <l <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 9C 3 Fator de diluigic <l <1 0 100% 1 1 100%
itH 26,5 €<9,5 E. Sorensen S.6 5,6 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 1Sfem, a 20 °C 40,2 40,2 1] 100% 1 1 100%
Cor 20 my PtCo/L <5 <5 0 100% | 1 1 100%
Turvagio 4 UNT 0,23 0,23 [ 100% | 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100mt 0 0 4] 100% | 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C s/ alter. anormal N/mka 222C >300 >300 0 100% i 1 100%
Nimere de colénias a 36 2C sf ahter. ancrmal N/ml a 362C 17 17 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens a N/100ml 1] 0 0 100% 1 | 1 100%
Aluminio 200 pg AlfL a7 57 0 100% 1 1 1 1 100%
Amdnio 0,50 mg NHA/L «<0,050 <0,050 Q 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 g Sh/L <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ng AsfL 0,21 | 0,21 0 100% 1 i 100%
|Eenzeno 1,0 ].lE/L «<0,3 i <@,3 0 100% 1 1 100%
IBenzo(a) pireno 0,010 HefL <0002 <0,002 0 100% 1 1 100%
IBoro 1,0 mg 3/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Bromato 10 g Bro3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 Mg Cd/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio me Ca/L 2,4 2,4 — 1 1 100%
Carbono Organico Total — mg/l C — -
Cianetos 50 Mg CN-/L <1,0 <1,0 4] 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg CHL 4.8 4,8 Q 100% 1 100%
Clorito 0,7 mg/l IO, -
IClorata 0,7 mgh CIO, . H H
Chumbo 10 pg PhyL <3,0 <30 | 0 | 100% 1 1 100%
Cabre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 i 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 i Cr/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloraetanc 3,0 ML <0,3 «<0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total - my CaCO3/L 9,2 9,2 --- -— 1 1 100%
Ferro I i Fe/l <10 <10 1} 100% 1 1 100%
Fluoreta 1.5 mg F-/L <0,050 <0,050 0 100% 1 i 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policicli Lim 1] L «0,005 [Maior LO}| <0,005 (Maior L) 0 100% 1 1 =
|Benzo(b)ucrantend ugil «0,005 <0,005 — —_ 1 o 100%
[Benzo(k)ﬂuoranteno - o/l <0,002 <0,002 — —_ 1 1 100%
|Benzo(ghi)perilena gl <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Ilndenn(1 .2.3-cd)pirenc - poll <0,004 <0,004 — - 1 1 106%
|Magnésio = mg Mg/L 0,79 0,79 -— 1 1 100%
IManganés 50 g MnjL <10 <10 0 10% | 1 1 100%
Nitrato 50 mz NO3/L 2,4 24 0 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NOZ/L <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Mercirio 1,0 Hi HefL <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 ug NifL <5,0 <5,0 a 100% 1 1 1 100%
|Cxidabilidade 5,0 mg 02/L «<1,0 «<1,0 ] 100% 1 | 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 Me/L <0,03 {Mzior LO) | <0,03 (Maior L) o 100% 1 1 | 100%
|McPa 0,10 ngiL <0,014 <D,014 0 100% 1 1 | 100%
Metataxil 0,10 wglL <0,014 <0,014 [} 100% 1 1 1 100%
|Alaclore 9,10 pgiL <0,014 <0,014 [} 100% 1 1 | 100%
| Terbutilazina 9,10 HgiL <0,014 i <0,014 o) 100% 1 1 ] 100%
D i 9,10 poil <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
2.4-D 0,10 pg/L «(,024 0,024 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 poil <004 <0,014 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 wgil <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diurdc 0,10 ugiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Selénio 16 g SefL <0,5 <0,5 0 ! 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg Najt 3.4 3.4 0 1 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg S04/L <5,0 <60 | 0 | 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/L <3(maioriQ) | <3{maiorq) | 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetenc = pg/L <3 <3 | - - 1 1 100%
Tricloroeteno - Ho/L <03 <0,3 | - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 pe/L 3 3 | 1] 100% 1 1 =
Cloroformio —_ P/t 3 3 — — 1 1 100%
Eromofdrmia — £ 18 <3 <3 - — 1 1 100%
Bromodiclorometano — podl. <3 <3 -— — 1 1 100%
Dibromeclorometana — Hoil <3 <3 - — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total 0,10 {Nivel de verilicagic) Bg/L 0,07 0,07 0 — 1 fi 1 —
R-Total 1,0 {Nivel de verificagdo) | B/l — 1 -
Raddo 500 Bu/L 92,1 92,1 0 100% | 1 |1 100%
Informagdo complementar relativa & averiguagio das situagBes de incumprimento dos VP:
|Causas:
1 - Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimente esté asseciado &s caractersticas naturals (hidrogecidalcas) da origem da dgua.
Medidas corrativas:
1 - Nio foram tornadas medidas por ndo haver fisco para a sabde {parecer da AS ou por ausdntia de parecer).
Data da publicitagio: 22/03/2022




/ TONDELA

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Belazeima - 42 Trimestre 2021

Divuigacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alterages definidas no
Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade dz Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Par3metro [unidades) Valor Paramétrico (VP) - FOCGATTS | EAEELy e ol i Tl An;ses
superiores VP VP B e
My Mixima dad
Escherichia Coli 0 i N/100m| 0 0 V] 10056 2 2 100%
Battérias Coliformes 0 N/100m} 2 12 2 0% 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L <0,05 <0,06 - - 2 2 100%
Cheiroa 25 8C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabar a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 | 1 100%
pH 26,5 e £9,5 E. Sorensen 54 54 1 0% 1 ] 1 100%
Condutividade 2500 Whfem,a20°C 35,8 3538 0 | 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 | <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 4] 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m| 4] a 0 100% 1 1 | 100%
Nimero de colénias a 22 ¢C s/ elter. anormal N/ml a 22°C 2 2 | 0 100% 1 1 | 100%
Nimera de colénias a 36 2C s/ alter. anarmal N/ml a 362C 1 1 1] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 1] N/100ml 0 | 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug Al/L 98 | 98 0 100% i 1 1009
Amonio 0,50 mg NH4/L <0050 | <0050 G 100% 1 1 1 100%
Antiménio 5,0 13 Sh/L <005 | <0,05 Q 100% 1 1 100%
Arsénio 10 HE As/L 0,20 g,20 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 uEL <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pirenc 0,010 TN <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro | 1,0 mg B/L <0,10 «(0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato | 10 1z BrO3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio ! 5,0 ug cd/L <1,0 <1,0 a 100% 1 1 160%
Célcio --- mg Ca/L 0,86 0,86 -— . 1 1 150%
Carbano Organico Total I — mgi © —
Cianetos 50 ug CN-/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 200%
Clareto 250 mg Cl-/L 74 74 "] 100% 100%
Clarito 07 mgfl CIO, -
Clorato 0,7 mg/l CiOg - -
Chumbo 10 il Ph/L <3,0 <3,0 ¢ 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/fL <0,010 <0,010 a 100% 1 1 100%
Crdmio 50 ug Crfl <5,0 <5,0 4] 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 | HRL <0,3 <0,3 0 100% 1 1 1 100%
Dureza Total - mg Caco3/L 4,2 4,2 --- - 1 | 1 100%
Ferro 200 ug Fe/L <10 <10 0 100% 1 1 1 100%
Fluoreto L5 mi F-/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arematicos Policicli (i (] pg/Ll <0,005 {Maior L) <0,005 (Maior LQ} 0 100% 1 1 ==
Benzo(bjfluoranteno — pa/L <0,005 <0,605 — — 1 1 100%
Benzo(K)fluoranteno == ugiL <0,002 <0,002 — - 1 1 100%
peril = pgiL <0,004 <0,004 = - 1 1 100%
Indero(d,2, 3-cd)pirena - 158 <0,004 <0,004 | e —_ 1 1 100%
Magnésio -—- mg Mg/L 0,51 0,51 | — | --- 1 1 1 100%
Manganés I 50 Ha Mn/L <10 <10 0 100% 1 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 1,6 1,6 o 100% 1 1 | 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 <0,020 [H 100% 1 i 100%
Mercirio 1,0 pg Hg/L | <0,30 ! <0,30 6 100% 1 1 100%
Niguel 20 ug NifL <50 | <50 a 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 1 <1,0 0 100% 1 1 106%
Pesticidas Totais 0,50 ue/L 40,03 (Maiar LQJ | <0,03 {(Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
MCPA 0,30 pgil <0,014 <0,014 a 100% 1 1 100%
Metalaxit 0,10 polL <0,014 <0,014 aQ 100% k] 1 100%
Alacloro 0,10 poA. =0,014 <0,014 1] 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,1¢ Hg/lL <0,014 <0.014 0 100% 1 1 0%
Desetiterbutilazina 0,10 po/ll <0,0%4 <0,014 o 100% 1 1 10C%
2,4-D 0,10 ug/L <0,024 <0,02¢4 D 100% 1 1 100%
lImidaclopride 0,10 wL <0,014 <0,012 [ 100% 1 1 100%
Clormpinfos 0,10 Hgie <0.03 <003 | [ 100% 1 1 100%
Diurso 0.10 HgiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 uig SefL <0,5 <0,5 o 100% 1 1 100%
Sddio 200 mg Na/L 4,6 4,6 4 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg 504/L <5,0 <5,0 Q 100% 1 1 100%
Tetracloraeteno e Tricloroeteno: | 10 uefL <3(maior LQ) | <3 {mafor LO) 0 | 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — peiL <3 <3 — | — 1 | 1 100%
Triclorastenc = pel | <03 <03 —] = 1 I 1 100%
Trihalometanos - total (THM|: 100 ug/L <3 [maior LO] <3 (maior LQ} 0 100% 1 1 ---
Cloroférmio — HaL <3 <3 - —_ 1 1 100%
|Bromoférmio —_ 1 poil <3 <3 — - 1 1 100%
Bromoditlcrometano — HolL <3 <3 —_ — 1 1 100%
Dibromocloremetano e Mol <3 <3 — — | 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ana <0,10 <0,10 1] 100% 1 1 100%
Alfa-total I,10 (Nivel de verificagiio B/l <0,04 <0,04 | [ — 1 1 —
|&-Total 1,0 (Nivel de verificagdo) Bafl E 1 —
Raddo 500 Bey/L 283 283 | Q 100% 1 1 100%
Informacio complementar relativa 2 i das situagSes de inct i dos VP:
Causas:
1- Incumprimento do parimetro pH: este incumprimento estd associado 3s caracteristicas naturafs {hidrogeclogicas} da origem da dgua.
2 - Incumprimente do par8metre micrebiologico [Bactérias Coliformes): estd associado a uma falha pontuzl do sistemna de desinfeg3o.
Medidas corretivas:
1 - N3c foram tamadas medidas por ndo haver risco para a sadde {parecer da AS ou por auséncia de parecer},
2 - Procedeuy-se 3 limpeza e desinfagiio dﬁ:ta;io.
Data da publicitagio: 22f03/2022
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Divulgacdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 te agosto e respetivas alteragbes definidas no
Decreto lej n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

%
Pardmetre {unidades) Valor Paramétrico (VF) Unidades g LIESTAZS || b i ppldci! Andlises
Winimo Miximo | Superiores VP e Agendad:

[Escherichia coli 0 w/100mI 0 o 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes [} N/100m]| [+] 51 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual — mg C12/L <0,05 <0,05 — | — 2 2 100%
Cheiro a 25 ¢C E Fator de diluigao <1 <1 o] 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 1] 100% 1 1 100%
mH 26,5e29,5 E. Sorensen 5.4 54 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 wifem, a 20°C 65,9 65,8 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 o 100% 1 1 100%
Turvagio ] UNT 0,20 <0,20 o | 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/1D0mi a 0 o 100% 1 1 100%
Nurnero de calénias a 22 °C s/ alter, anormal N/ml a 22eC N.B. N.D. o 109% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 362C N.D. N.D. a 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100mI o] 0 0 100% 1 1 100%
Alurminio 200 ug AlfL 35 35 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 | 0 100% 1 1 100%
Antiménio 50 g Sb/L <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ug AsfL 0,38 0,38 [o] 100% 1 1 100%

{Benzeno 1,0 HEfL <{,3 | <03 o 1 100% 1 1 100%
Benzolajpireno 0,010 il <0,002 | <0002 0 1 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg B/L 0,10 | <010 0 100% 1 1 100%

|Bromato 10 ug BrO3/L <1.5 <1.5 o 100% 1 1 100% |

Cadmio 50 g Cd/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio — mg CafL 1,9 1,8 — — 1 1 100%
[Carbono Organice Total — 1 mofl C - —
Cianetos 50 | g CN-fL <1,0 <1,0 o 100% 1 1 100%
Cloreto 250 | mg CL 7.6 7,6 0 100% 1 100%
Clorito 0,7 mgi CIC; - -
Cloraty 0,7 mgil IO, -
Chumbo 10 HE Pb/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L 0,024 G,024 0 100% 1 1 __loo%
Crémia 50 peer. | <50 | <50 ) 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 L 1 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total — mg CaCO3/L | 13 13 — - 1 1 100%
Ferro 100 ug Fe/L <10 <10 1] 100% 1 1 100%
Fluoreto 1, mg F-/L 0,01% 0,019 o 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aramiticos Policiclii g.10 gL <0,005 {Maior LQ 1,005 {Maior LY 0 100% 1 1 -

[Benza{bflucrantano - pol <0,0605 <0,005 — — 1 1 100%

IBanzo(k)ﬂuuranleno — HafL <0,002 <0,002 — - 1 1 100%
Benzo{ghijperieno - nglL <0,004 <00,004 — — 1 1 100%
Indena(1,2,3-cd)pireno - ugll <0,004 <0,004 — — i ¥ 100%
[Magnésio — mg Mg/L 2,0 2,0 — = 1 1 100%
|Manganés 50 g Mn/L 23 23 a 100% 1 1 100%
Nitrato 50 myg NO3/L 1 1 0 —100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NOZ/L <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
|Mercirie 1,0 pg Hg/L <0,30 <0,30 | 0 100% 1 1 100%
Nigquel 20 = NifL <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg 02/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais $,50 Hg/L <0,03 (Maior LQ} [e,03 (Malor Lt 0 1 100% 1 1 1 100%
=D 0,10 ol 6,014 <0,014 0 | 100% 1 1 100%
T 0,10 ugiL <0,014 | <0014 0 100% 1 1 100%
[ 0,10 boL w0014 | <0014 o 100% 1 1 160%
Tatutiania 0,10 peiL <0,014 <0014 ] 100% 1 1 100%
Csetilarutian 0,10 wol | <0.0i4 0,014 o 100% 1 1 100%
24D 0,10 gl <0,024 <0.024 [ 100% 1 1 100%
Imidaclopride 6,10 paiL <0,014 <G,014 0 100% 1 1 I 100%
Clorpirifos 0,10 il <0,03 <0,03 0 100% 1 j 1 100%
Diurde 0,10 pail <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
|5¢lénic 10 ug Se/fL <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sadio 200 mg Na/L 5,5 5,5 0 100% 1 1 100%
Sulfato 250 | hg 504/L <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclorseteno: 10 | JgiL <3 {maler 1G) | <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetraclorostsna | — ol <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroetenc i — Pl <0,3 =0,3 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total [THM): 100 "EL t <3 |maior LOJ §3 |maior L] 1] 100% 1 1 —
Cloraltmic — pgll i <3 <3 — — 1 1 100%
Bromofamio — pgil I <3 <3 — — 1 1 B 100%
|Bromadiclorometano — po/L <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromaciorometano — pofl <3 <3 — —_ 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSvfano <0,10 <0,10 o 100% 1 | 1 100%
Alfa-total 0,10 (Nivel de verificagan Ball <0,04 <0,04 0 — 1 | 1 -

Total 1,0 {Nivel de verificagda) Bal . — |
Raddo 500 Ba/L 88,1 88.1 ¢] 100% 1 | 1 100%
Informagio complementar relativa 3 averiguagiio das situagSes de incumprimento dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento do para o pH: este il estd iado &s naturais {hid, icas) da origemn da dgua.
2 - Incumprimenta do pardmetro microbiclégica (Bactérias Coliformes): esté asseciade a uma falha pontual do sistema de desinfegac.
Medidas corretivas:
1 - Ndo foram tomadas medidas por n&c haver risco para 2 saiide (parecer da AS ou por auséncia de parecer),
12 - Procedau-se A limpeza & desinfegdo da captagio.

Data da publicitagio: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Corte - Mosteririnho - 42 Trimestre 2021

Divulgacio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrias, em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteraches definidas no
Decreto Lei 0.2 152/2017, de 7 dezembra, segundo o Programa de Contrelo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2
Parametro {unidades} Valor Paramétrica {VP) Unidades e L RIRGkl (LR el S 2
Minima Maximo petior il e Agendadas Realizadas [Andlises Realizadai}
Escherichia Coli 1] N/100ml 0 1] 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Coliformes 0 N/100ml [1] a 1] 100% 2 2 100%
Desinfectante residual 1 mg Cl2/L 0,33 0,40 -— 2 2 100%
iCheiro a 25 °C 1 3 Fator de diluigie <1 <1 0 100% 1 1 i 100%
Sabor a 25 ¢C 1 3 Fator de dilulgio <1 «1 1] 100% 1 1 100%
pH 1 26,5e59,5 E. Sorensen 65,3 6,3 1 0% 1 1| 100%
Condutividade 2500 pSfcm, a 20°C 36,4 26,4 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 4] 100% 1 1 100%
Enterococos fecais [ N/100ml 4 0 4 100% 1 1 | 100%
Nimero de colénias a 22 ¢C 3/ alter. anormal N/ml a 22eC N.D. N.D. 0 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 362C N.D. 1 N.D. 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfrinzens 0 N/100ml 0 4] 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug AlfL | 160 | 160 0 100% 1 _1 — 100%
Amdnio 0,50 mg NH4/L 0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Antiméinio 5,0 ugsb/L | <085 <0,05 0 100% 1 1| 100%
Arsénio 10 ug As/L 1 1,21 1,21 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pe/L <0,3 <0,3 o 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 VgL <0,002 <0,002 1} 100% 1 1 100%
Boro 1,0 i mg B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
IBromato 10 wg Bro3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cidmio 5,0 i = Cd/L <1,0 <1,0 o 100% 1 — 1 100%
Calcio — . mg Ca/l 0,74 0,74 — e 1 1 100%
Carbone Orgénico Total — mgi C i -
Clanetos 50 i CN/L <1,0 <16 | 0 | 100% 1 1 100%
| Cloreto = 250 Mg -/l 6,5 6,5 { 0 1 100% 1 i 1 100%
Ciarito 0,7 mgh CIO, 1 1
Claraio 0,7 mgA CIO, -
Chumbo 10 115 Pb/L <3,0 3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre : 2,0 ; mg Cu/fL «0,010 0,010 [1] 100% 1 1 100%
Crémio 50 jag CrfL <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
12-Dicloroetanc 3D 1 gt <0,3 <0,3 0 100% | 1 1 100%
Qureza Total | - my CaCO3/L 3,7 3,7 - 1 1 100%
Ferro i 200 | neFe/L 16 16 0 100% | 1 1| 100%
Fluorete 1,5 mg F-/L 0,075 0,075 0 100% 1 1 H 100%
Hidracarbonetos Aromaticos Policiclid 0,10 ME/L <0005 (Maior L0 <0,005 (Maior LQ] 0 100% 1 1
Banza(b)fluoranteno — 1 Mg/l <0TJ§ — - <op_ur — — T 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno -_ Ho/L <D,D_DE <0,002 — — 1 1 160%
Benzo(gni)perilenc = g/l T <0004 | <0004 — = I 1 1 100%
Indena{1,2,3-cd)pirena - Mo/l <0,004 : <D,004 —_ — 1 1 100%
[Magnesio — mg Mg/t <050 | <050 | - - i | 1 100% |
|Manganés ] 50 ug Mn/L <10 <10 0 100% 1 | 1 100% |
Nitrato | 50 mg NO3/L <1,0 <1,0 0 100% | 1 | 1 _loow |
Nitrito | 0,50 mg NOZ/L <0,020 <0,020 0 100% | 1 1 | 00% |
IMerciirio 1,0 g He/L <0,30 | <030 0 100% | 1 1 100%
Niguel 20 g Ni/L <50 | <50 0 100% 1 i | wo%
|Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 Y 100% 1 i 100%
|Pesticidas Totais 0,50 /L <0,03 {Maior LQ) | <0,03 (Maior LQ) a 100% 1 | S 100%
EEPA 0,10 oiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
mﬁ 4,10 giL <0014 <0,014 [} 100% 1 ot 100%
\Alaclors 0,10 polL <0014 <0,014 [} 100% 1 1 100%
Terbulilazina 0,10 Hgit. <0,014 <0014 0 1003 1 1 100%
Desetiterbutlazina — B 0,10 gl <0,014 <0,014 0 100% 1 ) 1 100%
2,4-D = - o010 gL <0,024 <0,024 0 100% 1 1 100%
|midacloprice : T 0,10 T i <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Clompirifos 0,10 ! pgiL <0,03 <0,03 il 100% 1 1 100%
Diurdo 0,10 T wL | <oou 0,014 2 100% 1 1 100%
Selénio 10 " ugseit | <5 <65 | 0 100% | 1 1 100%
Sadio 200 i mg Na/L 4,1 4,1 ) 100% 1 1 100%
Sulfato 250 | mgs04/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetenc e Tricloroeteno; 10 ML <3(malor Q) | <3 {maior LO} 0 100% | 1 1 100%
Tetracloroeteno —_— poi <3 <3 | — — | 1 1 100%
Tricloroeteno — pgil <0,3 <0,3 ; — ; — 1 1 100%
Trihalometanos - total [THM): 100 WEL 4 4 0 100% 1 1 —
Cloroformio = il 4 4 = — 1 1 100%
|Bromoférmic - [T <3 <3 — 1 1 100%
|Bromodicioremetans — pgiL <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromaoclorametano — poiL <3 <3 — — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <(,10 <0,10 Q 100% 1 1 100%
Alfa-total 0,10 (Nivel de verificacio) Ba/L <0,04 <0,04 0 - 1 1 —
u%-To:aI 1,0 (Nivel de verificago) Bl - - e | - i
Raddo 500 Ba/L 85,8 85,8 ° | 100% 1 1 100%
Informagaa ¢ l ar relativa 3 i &0 das situagBes de incumprimento dos VP:
|Causas:
1 - Incumprimento de pardmetro pH: este incumprimento esta iado s car icas naturais [hidk légicas) da origem da dgua.
Medidas corretivas:
1 - Nic foram tomadas medidas por nfio haver risco para a sadde {parecer da AS ou por auséneia de parecer).
!Data da publicitagio: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Frigua - Mosteirinho - 42 Trimestre 2021
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Divulgagdo dos resultades de qualidade de dgua narede de fontandrios, em conformidade com ¢ Decreto-Lei h.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracdes definidas no

Datreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PGQA} aprovado pela autoridade competents {ERSAR).

ret e —ny Valores obtidos N Andlises | % Cumprimenta do N.2 Andlises {PODA) M:I‘m
Minimo Miximo superiores VP Ve Anet 0
Escherichia Coli a N/100ml 0 [¢] 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Califormes 0 N/100ml 4] 3 1 50% F 2 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L 0,1 0,13 — — 2 2 100%
Cheire a 25 2C 3 Fator de diluiggo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabora 25 ¢C 3 Fator de diluigio <i <1 1] 100% 1 1 100%
pH 26,5 e £9,5 E. Sarensen 5,6 56 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 jelifem, a 20 °C 43,0 43,0 0 100% 1 1 100%
|cor 20 mg PtCo/L <5 <5 o 100% 1 | 1 100% |
Turvacio | 4 UNT <0,20 <0,20 o 100% 1 | 1 100%
Erterococos fecais | 0 N/100m! 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C s/ alter. anormal Nfmla 228C N.D. N.D. 0 100% 1 1 100%
Niimero de caldnias 2 36 ¢C s/ alter. anormal N/mi a 368C 2 2 ) 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml [¢] <] 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug AlfL 0 S0 [} 100% 1 1 100%
Ammcnio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 [¢] 100% 1 1 100%
Antiménic 5,0 | Sh/L <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pe As/L 0,07 0,07 0 100% 1 1 100%
IBenzenc 1,0 ngfl <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzola|pirero 0,010 L | <0002 0,002 0 100% 1 1 100%
|[Boro 1,0 g B/L <0,10 <0,10 o 100% 1 1 i00%
|Bromato 10 g Bros/l. <3 <3 3 100% 1 1 100%
Cadmic 5,0 ug Cd/L <1,0 <1,0 4] 100% 1 1 100%
Cilcio — | meca/L 0,81 081 | — — 1 1 100%
Carbone Organice Tatal = | mgll C 1 1 -
Cianetos 50 ug CN-/L <10 | <10 0 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-fL 6,2 6,2 0 100% 1 1 1 100%
|Clerito o7 mg/l Cl1O, -
Clorato 07 rngft CIQ; -
Chumbo 10 1 Ph/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre : 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 i 100% 1 1 100%
Crémio 50 ug Cr/L <5,0 <50 0 100% 1 |1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 gL <0,3 <0,3 0 100% 1 | 1 100%
Dureza Total - mg Caco3/L 5,0 50 — — 1 1 100%
Ferro 200 Hg FefL <10 <10 o 100% 1 1 100%
Fluoreto 1= mg F-ft <0,050 <0,050 0 100% 1 1 00%
Hidrocarbonetos Arcmiticos Policiclid [ e ] HElL <0,005 Maicr Lt24<0,005 (Maior LC) o] 100% 1 1 -
|Benzo{bluarantenc — pgil <0005 <{0,005 — s 1 1 100%
|Benzofkfluoranteno ngi. <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Bonzo{ghi)perilonc - [T yn <0,004 <0004 — _ 1 1 100%
|Indeno!?,2,3-cd)pireno ol <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Magnésio s mg Mg/l 0,73 0,73 — — 1 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L <i0 <10 1 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 3,6 3,6 0 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 <Q,020 | 0 100% 1 1 100%
Merelrio 1,0 ug He/L <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Nigue! 20 He NifL 1 <5,0 <5,0 o 100% 1 1 100%
Cxidabilidade 5,0 mgg 02/L <1,0 <1,0 4] 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 wefL <0,02 {Maior 1Q) | <0,03 {Maier LQ) o] 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 Mg/l <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 pgiL 0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0,10 pat <0014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 ngiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Deastilterbutilazina 9,10 | pgll =0,014 | <0014 4] 100% 1 1 100%
2,4-D 0,10 ol <0,024 <0,024 0 100% 1 1 100%
Imidackpride 0,10 wall <0,014 =0,014 Q 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 pgil <0,03 <0,03 0 1 100% 1 : 1 1 100%
Diurgio 0.10 gl <0,014 0,074 "o T 100% 1 I 1 %
Selénio 10 g Se/ft <0,5 <0,5 [} 100% 1 1 | 100%
Sédio 00 mg Na/L 3,4 3.4 o 100% 1 1 | 100%
Sulfato 280 mg SO4/L <5,0 <5,0 o 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno; 10 ue/L <3 (maior LO) <3 (maior LQ) [+] 100% 1 1 100%
etracloroetena = ugll <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroeteno — wgll <03 <03 — —_ 1 1 100%
Trihalometanos - tetal (THM): 100 L <3 {major LO) | <3 {maior LO} 0 100% 1 1 —
Clorofémio = Mo/l <3 <3 = _ 1 1 100%
Bromoldmio — pgl <3 <3 — — 1 1 100%
|Bromodiclorometane - gl <3 <3 — — I 1 1 100%
Dibremociorometana —_ kg <3 <3 ! — 1 — i 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 msv/ano <0, 10 <0,10 4] 100% 1 1 10G%
|Alfa-total 0,10 {Nivel de verficagao, Ba/l <0,04 =0,04 o — 1 1 ot
|&-Total 1.0 {Nivel de verificagde) Bafl - - — - -
Raddc 500 Bl 650 650 1 100% 1 1 100%
Informacgo compl relativa & das situagdes de inc! dos VF:
Causas:
1- Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimento estd associade as caracteristicas naturals (hidregeolégicas) da origem da agua.
2 - Incumprimento do pardmetro microbiclogico {Bactérias Coliformes): esta assocfado a uma falha pontual do sistemna de desinfegdo.
|Medidas corretivas:
1 - N3o feram temadas medidas por hde haver risce para @ sadde (perecer da AS ou por auséncia de parecer),
2 - Procedeu-se & limpeza e desinfecio da captagio.
:|Data da publicitagio: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consump Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Malhap3o de Cima - Mosterinho - 42 Trimestre 2021

Divulgagio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.¢ 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragBes definidas no

Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segunde o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela autoridade competente {ERSAR).

":F@;?

Parimetro [unidades) Valor Paramétrico (VP Jad Yoot St ONAE | R e S ety m‘:us
Mnima Mixima St pa dad hzad: Ir
Escherichia Coli 0 N/1C0ml 0 o o 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes | 0 N/100ml 0 o a 100% 2 2 100%
Desinfectante residual — mg Cl2/L <0,05 <0,05 — -— Z 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigio 1 1« 0 100% = 1 100%
Sabora 25 ¢C 3 Fator de diluigsc <1 | <1 0 100% 1 1 100%
nH 26,5e<8,5 E. Sorensen 5,8 5,8 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 usfcm,a 20°C 65,9 65,9 0 100% 1 1 100%
Cor i 20 i PtCo/L <5 <5 a 100% 1 1 100%
ITurvacio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Enterccocos fecais o N/100ml )] 0 ] 100% 1 1 100%
NUmero de colénias a 22 C s/ alter. anormat N/mla 222C N.D. N.D. 0 100% 1 1 100%
Nomero de coldnias a 36 2C s/ alter. anermal N/mla 362C N.D. N.D. 0 100% 1 1 | 100%
Clostridium perfringens 4] N/100m! 0 0 O 100% 1 1 100%
Alurninio 200 145 Al/L <20 <20 4] 100% 1 1 100%
Amdnio 0,50 mg NHA/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 ug Sh/L 1 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 | AsfL 98 0,58 o] 100% 1 1 100%
|Benzenc 1,0 ug/L <0,3 <0,% 0 100% 1 1 100%
|Benzo(a'-q:|ireno 0,010 | pg/L <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
|Boro L0 | msBfL <0,10 <0,10 o | 100% 1 1 100%
|Bremato 10 | g BrO3/L <3 <3 o | 100% 1 1 200%
Cadmio 5,0 pg Cd/L <1,0 <1,0 0 | 100% 1 1 100%
Cilcio — me Cajl 2,5 2,5 — — | 1 1 100%
Carbono Crganico Total — mgl C 1 - - | -
Cianetos 50 pECNJL | <10 <10 | 0 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 7.4 74 o 100% 1 100%
Clorito 07 mgh CIO,
Clarato 0,7 mgfl ClOy
Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3,0 [ 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mi Cu/L <0,010 <0,010 Q 100% 1 i 100%
Crémic 50 He CriL <5,0 <5,0 o] 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetang 3,0 pgfL <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total = me CaCOB/L 55 | 85 = - === 1 100%
Ferro 200 g Fefl <10 | <10 0 100% 1 1 100%
Fluoreto 1,5 mg F-/L 0,13 H 0,13 0 100% 1 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclid 0,10 kg/l <0,005 {Maior LQ}<0,005 (Maler LO o 100% 1 1 —
|Benza{b)fluorantena 1 — ngil <0,005 0,005 — - 1 1 100%
|Benzo(kifiuorentenc | — gl <0,002 <0.002 — — 1 1 100%
Benzalghilperdlena | - pgiL <0,004 <0,004 = =5 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd}pireno = pa/L <(,004 <(0,004 — —_ 1 1 100%
Magnésio — mg Mg/L 0,78 0,78 — — 1 1 100%
Manhganés 5 g Mn/L <10 <10 Q 100% 1 1 | 100%
|Nitrato 50 mg NO2/L 7.4 7.4 ] 100% 1 1 1 100%
Nitrito 0,50 g NO2/L 0,034 0,034 o 100% 1 i i 100%
Mercuric 1,0 & HEEfL <0,30 <0,30 a 100% 1 1 100%
Niguel 20 pg NI/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 gL <0,03 (Malor LO}| <0,03 [Maior LOJ 0 100% i 1 100%
MGPA 0,10 pgiL <0014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Meotalaxil 0,10 pgiL =0,014 <0,014 a 100% 1 1 100%
|Alacloro Q.10 pgiL <0,014 <0,014 0 100% | 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 pgll <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desstilterbutilazina 0,10 || [T-1/8 «<0,014 =0,014 o 100% 1 1 100%
12,20 0,10 1 pgil <0,024 <0,024 o 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 gl <0074 €04 | o 100% 1 1 100%
Clorpirifos 010 1 Hg/L <(,03 <0,03 [H 100% 1 1 100%
Diurda 010 | pgl | <0014 <0,014 0 100% 1 1 00%
|Selénio 10 i Se/L 1 <0,5 <0,5 [+ 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg Na/L 1 6,0 6,0 a 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg SO4/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 10C%
Tetracloroateno e Tricloroeteno: 10 il | <3 (maior LO) | <3 {msior LQ) 0 100% 1 1 100%
Telraclorosisna — pgil <3 <3 — —_ 1 1 100%
Tricloroetenc — woil <03 <0,3 —_ —_ 1 1 100%
| Trikalometanos - total (THM: 100 uefi <3 (maior 1) | <3 [maior LQ} 0 100% 1 | 1 —
loroférmio — Mg/l <3 <3 — —_ 1 i 1 100%
|Bromoférmio — pail <3 1 <3 B - 1 | 1 100%
Bromodicicrometanc = = pgiL <3 ] <3 — — 1 1 100%
Dibromaclorometano — gl < | < | = = 1 1 T 0%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <{,10 <0,10 1] 100% 1 1 100%
|Alta-total 0,10 {Nivel da verificagdo Bail <0,04 <0,04 4 —_ 1 1 —
|&-Total . 1,0 {Nivel da verificagic) Bal — -
Radao 500 Bey/L B43 843 T 0% 1 1 100%
Informaco complementar relativa a averiguzgdo das situagbes de incumprimento dos VP:
iCausas:
1-Im dop pH: estes incump estio as caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua.

Medidas corretivas:

2 - Incumprimento do pardmetro Raddo: este i

estd

iado a5

naturais {hid

'1 - Ndo foram tomadas medidas por ndic haver risco parz a satide {parecer da AS ou por auséncia de parecer),
2- Estd a decarrer um processo de averiguagEo de radioatividade na dgua.

) da origem da &gua

IDa!a da publicitag3o: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipic de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Malhapéo de Baixo - Mosteirinho - 42 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultados de gualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes definidas no
Deereto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico (VP) Unidadas e N2 Anglises || | % Cumpri 3] il An::ises
Minimo Miximo L o Agendag lizac T
|Escherichia Coli 0 N/100ml G 0 [] 100% 2 2 100%
Bactérias Colifarmes 0 N/100rm! 0 36 1 50% | 2 2 100%
Desinfectante residual == mg Cl2/L <0,05 1,3 —-- | - 1 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sehorazsec 3 Fator de diluigio <1 <1 i 0 100% 1 1 100%
iH 26,58 £5,5 E. Sarensen 56 5,6 * 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 wSfem, a 20 °C _loe 106 | 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvazdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1: 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 | 0 0 100% 1 1 100%
Niimero de coldnias a 22 °C s/ alter. anormal Nfml a 22¢C N.D. | N.D. 0 100% 1 i 100%
Numere de coldnias a 36 2C s/ ahter. anormal N/ml a 36°C N.D. | N.D. o] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/160ml o} 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 wig AlfL 99 99 0 100% J 1 100%
Aménio 0,50 mg NH4/L <0,85C <0,050 o 100% 1 1 100%
Antimonio 5.0 g Sh/L <0,05 <0,05 4] 100% i 1 100%
ATsénio 10 g AsfL 1,16 1,16 0 100% 1 1 100%
|Benzenc 1,0 HE/L <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzofa)pireno 0,010 1L <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Bromato 10 g Bro3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cddmio 5,0 1§ Ceft <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio - mg CafL 48 48 —- -— 1 1 100%
Carbono Orgéinice Total i — mg/lC — -
Cianetos S0 il CN-fL <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloreto | 250 mg Cl-/L 14 12 0 100% 1 1 1 100%
Clorito 1 07 mgA CIo, | |
Clorato 07 mgh ClO, - i | ]
Chumbo - 10 BT <30 | <30 c | loo% | 1 1 1o0%
Cobre 2,0 mg CufL | <0010 <0,010 4 i 100% 1 1 100%
Crémio 50 | pgCriL | <50 <5,0 0 | 100% 1. 1 100%
1,2-Diclorsetano 3,0 1 ng/L <0,3 <0,3 0 I 100% i 1 100%
Dureza Total - my CaCO3/L 19 19 - - 1 1 100%
Ferro 00 ug Feft <10 <10 0 100% 1 1 200%
Fluoreta 15 mg F-/L ©,079 0,079 1 0 100% 1 1 100%
Hidrocarhonetos Aromaticos Palicicliy 010 gL 0,005 {Maior Lri}+0,005 [Maicr Li| 0 100% 1 1 -
Benzo(b)fluorantanc - Mol <01,005 <0005 | . — 1 1 100%
|Benzoik)fluoranteno - Mgl <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
|Benzoighiperilenc =; ugiL <0,004 <0,004 = — 1 1 100%
Indk 1,2,3.cd)pireno - Mol =0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Magnésio =, myg Mg/l 1,6 16 - - 1 1 100%
Manganés ] HE Mn/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato ] my NO3/L 25 25 0 100% | 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 |  <0,020 0 100% 1 1 100%
Merclirio 1,0 ug Hgfl «0,30 | <0,30 Q 100% 1 i 100%
Nigue! 20 Wi NifL <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg 02/L <1,0 <1,0 4] 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 RE/L <0,03 {Maior LQY| <0,03 (Mafor LQY) 0 100% 1 1 100%
MCPA, 0,10 woiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Metaladl T o 1 gl 0,014 <0014 a 100% 1 f— 100%
Alacloro 010 pglL <0014 <0,014 0 100% =3 | 1 100%
Terbutilazina 0,10 e 0,014 <0014 | o0 |  100% 1 I 1 100%
Dessliterbutilazing 0,10 Mo <0,014 <0,014 1] 100% 1 1 100%
24-D 0,10 gl <0024 <0024 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 ugll <0,014 <0014 0 100% 1 1 100%
Clarpirifos 0,10 ugil <0,03 <0,03 [ 100% 1 1 100%
Diurao 0,10 HgL <0,014 <0,014 [} 100% | 1 1 100%
Selénio 10 kg Se/L <0,5 <0,5 0 100% i 1 1 100%
Sadio 200 mg Na/L 7,1 7,1 4 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg S04/L 5,5 5,5 4] | 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 16 LgfL <3 [maior LQ) | <3 (maior LQ} Q | 100% 1 1 100%
Tetracloretens: = gL < pry = = 1 1T 100%
Tricloroeteno = ol <0,3 <0,3 — - 1 1 | 100%
Trihalometanos - total (THM]: 100 gL 11 1 0 100% 1 i -
Clorofarmio — pgiL ] 8 — — 1 1 100%
|Bromafdmio — | voiL 1 <3 <3 = — 1 1 100%
|Bromodicloremetanc — | HoiL 3 3 | — — 1 1 100%
Dibromoclorometano — | P/l <3 <3 | — — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 | m&vfano <0,10 <0,10 1] 100% 1 1 100%
ife-total 0,10 (Nivel de verificacao Byl <0,04 <0,04 o F 1 1 —
|&-Total 1,0 {Nivel da verificagio) B/l - - —
Raddo j 500 | Byt | 308 308 0 T | 1 [ 100%
Informacdo complementar relativa 3 averiguagdo das sftuages de incumprimento dos Ve:
‘Causas:
1- Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimenta estd associzdo 3s caracleristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua.
2 - Incumprimento do pardmetro microbiolégico {Bactérias Coliformes): estd asseciado a uma falha pontual do sistema de desinfego.
Medidas comretivas:
1 - Niic foram tomadas medidas por n#o haver risco para 2 salide (parecer da AS ou por auséncia de parecer).
‘:’ - Procedeu-se a limpeza e desinfegdo da caplagio.
Data da publicitagio: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Mosteirinho - 42 Trimestre 2021

Divulgagéio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto & respetivas alteragfes definidas no
Decreto Lef .2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Quafidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parsmetro [unidades) Valor Paramétrico [VP] Unidades Tt o CELTER | IS o e e d
Minimo Mixima fipehcresil 2 Agendadas Realizadas pro el
Escherichia Coli 4] N/100ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/130ml 0 0 0 100% 2 2 100% |
Desinfectante residual - mg Cl2/L 0,21 0,46 - — 2 2 100% |
Cheirg a 25 2C 3 Fator de diluiggo <1 1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fatar de diluiga < <1 0 100% 1 1 100% |
oH 26,5 e $8,5 E. Sorensen 6,0 6,0 1 0% i 1 100% |
Condutividade 2500 §S/cm, a20°C 44,3 44,3 i 100% 1 1 100% |
Cor . 20 mg PtCo/L <5 <5 1] 100% 1 1 1 100% |
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 I 100%
Enterocacos Efais [} N/100ml Q 0 0 100% 1 1 100%
Nimera de coldnias a 22 oC 5/ alter. anormal N/mia 22eC N.D. N.D. 4] 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 362C 14 14 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100mil 0 0 1] 100% 1 1 100%
Aluminia _ 200 ug Al/L 28 23 1 o] 100% 1 1 100% ]
Aménio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
..:Alntiménio — 5,0 ue Sh/L <0,05 =<0,05 0 1 100% 1 1 100%
ﬁrsénio - 10 ug As/L 0,03 0,03 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 2R/ <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzo{a)pireno 0,010 L <0,002 <0,002 o 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100% |
Bromato - 0 i 10 | g Bro3/L <15 <15 0 100% 1 1| 100%
Cadmio Y | paCoiL <1,0 <10 0 100% 1 1| 00% |
Célcio - - mg Ca/l 1,2 1,2 - - 1 1 100%
Carbono Orgdnica Tolal — mgfl C — -
Cianetos - 1 =0 128 CN-/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloreto i mg CH/L 45 4,5 0 100% 1 | 100%
Clarito or mgiclo, | - -
Clorato 5 07 mgil CIO, | =
Chumbo T T <3,0 <3,0 0 100% 1 1| 100%
Cobre T | mgcui <0,010 <0,010 0 100% T 1 100%
Crémio 1] =2 | weort | <50 | <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano _an : _|.|_g/L <0,3 m a 100% 1 1 100%
Dureza Totz) - | mgCacoz | 99 | a9 — — 1 1 100%
Ferro 200 g Fe/L <10 i <10 ] 0 100% 1 1 100%
Fluoreta 15 mg F-/L 0038 | 0,038 0 100% 1 1 100%
Hidrocabanetos Aromaticos Policicli 0,10 U/l <0005 (Msior Lqu,nos (mcrial 0 100% | 1 |
Benzo(b)fiuoranteno — gL <0,005 <D,005 — — 1 1 100%
Benzo{k)iuvoranteno _ gl : <0,002 T =<D,002 —_ 1 — B 1 100%
Benzo({ghi)perilano - Mgl <0,004 M <0_,OD4 [ — — T Kl T 1 100%
Indeno(1,2,3-cdjpirenc = pall <0,004 <0006 |  — — i 1 | 100%
Magnésio - mi Mi/L 17 L7 N T 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L 52 52 1 a t 1 1 100%
Nitrato 50 mi NO3/L 1,0 1,0 [ 00% | 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NG2/L <6,010 <0,010 0 0% | 1 1 100%
Mercario 1,0 il M/l <0,30 <0,30 0 00% | 1 1 100%
Niquet 20 i NifL 20 20 0 100% | 1 1 100%
Oxidabitidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 0 100% ] 1 1 160%
Pesticidas Totais 0,50 WML <0,03 [Maior LQ) | <0,03 [Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
MCPA 010 poll 0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
il 0,10 ngil <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0,10 HaiL <0,014 <D,014 \] 160% 1 1 100%
Terbulilazinz 0,30 Ho/lL <0,014 <0,014 o 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 poL <0,014 =0,014 0 100% 1 1 100%
lz4D 0,10 pgfL <0,024 <0,024 [ 100% 1 1 100% |
Imidaclopride o100 | ugll T <o;a <0,014 a 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 B wgl | <008 | <003 | 0 " 100% 1 T 100%
Diurdio 010 pgl | <001 | <004 | 0 | 100% 1 T 100%
[Selénio 10 g Se/L <0,5 <05 | o ~1o0% | 1 1 | 100%
sodia 200 my Na/L 3,8 3,8 e _100% | 1 1 100%
Sulfato 250 | mg S04/ 8,4 8,4 0 100% 1 1 | 100%
|Tetracloroetene e Triclaroeteno: 10 | uEL <3 fmaior L) <3 {maicr LQY 0 | 100% I 1 1 100%
ITetraclorosteno — pg/l | <3 <3 —_ — 1 1 100%
Tricloroeteno - Mg/l <03 <03 — — 1 1 100%
TFrihalometanos - total (THM): 100 ngfL <3 (maior LQ) | <3 (maior LQ) 0 100% 1 1
Clorofarmic - B/l <3 <3 - - 1 1 100%
|Brematérmic — pgil <3 <3 = — 1 1 100%
|Bromodiclorometano —_ pgill <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromoclorometane — pgil <3 <3 - — 1 1 100%

Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total 0,10 (Nivet de verificacio Ba/L <0,04 <0,04 [} e 1 1 =
|3-Total 1,0 (Niva! da verificacio) Bah —

Raddo 500 Bg/L <100 <100 Q 1 1 100%

Infermacse complementar relativa & averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP:

iCausas:

1 - Incumptimento de parametro pH & Manganés: estes incumprimentos estic associados as caracteristicas naturais [hidrogeoldgicas) dz origem da dgua.

IMedidas comretivas;

1 - Ndo foram tomadas medidas por ndo haver riSﬂ: para a satde (parecer da AS cu por auséncia de parecer).

|Data da publicitagdo: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Castélo - 4¢ Trimestre 2021

ey

Divulgag3a dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em coenformidade tom o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes definidas no

Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade cornpetente (ERSAR).

2
Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico {VF) Unidades e ke’ {MIM‘ X Sgerranso L %
Minimo Maximo ST vp it Reslizadas | |Andlises Realizadan
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 1] Q 100% 2 2 100%
|Bactérias Colifarmes 0 N/100ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual --- mg Cl2/L 0,20 0,69 —- - 2 2 100%
Cheiro a 26 2C 3 | Fator de diluigio <1 <1 1] 100% 1 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 | Fator de diluigie <1 <1 0 100% 1 1 | 100%
nH 26,5 e29,5 E. Sorensen 5,5 5,5 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20°C 37,9 37,9 0 100% 1 1 100%
Car 20 mg PtCo/L <5 <5 [+] 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 Q 100% i 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 4 100% 1 1 100%
MNumero de colénias a 22 2C s alter. anormal N/ml a 22¢C N.D. N.D. 4] 1G0% 1 1 100%
Numero de colénias a 36 2C s/ aiter. anormal N/ml a 368C N.D. N.D. 0 100% 1 1 1 160%
Clostridium perfrinjens 0 N/100ml ) 4] 0 100% 1 1 1 100%
Aluminio 200 pE AlfL 86 1 86 0 100% | 1 1 100%
Amdnic 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100% 1 i 100%
Antiménic 1 5,0 ng Sh/L <005 | <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 Wi As/L 0,05 0,05 0 100% 1 1 100%
Benzeno ] 1,0 nefl <0,3 <0,3 1] 100% 1 1 100%
Benzola)pirena 0,010 L <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Baoro 1,0 mit B/L 1 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|[Bromato 10 g Bro3/L | <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 ug Cd/L 1 <L,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cilcio R mjj Ca/L <0,50 <0,50 — --- 1 1 100%
Carbono Organico Total - mgA . — -
Cianetos 50 g CN-/L <1,0 <1,0 o 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 6,8 5,8 o) 100% 1 100%
Clorito 07 mg/l CIO, B
Clorato 07 matl CIC, F
Chumba 10 g Ph/L <3,0 <3,0 a 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 miy Cu/fL 0,11 0,11 0 1 100% 1 1 100%
Crémio S0 1 Cr/L <5,0 <5,0 0 | 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/L 0,3 <0,3 0 | 100% 1 1 100%
Dureza Total mg CaCO3/L <6,0 <B,0 - 1 1 100%
Ferro 20 g Fe/l <10 <10 0 100% 1 1 100%
Flucreto LS mg F-/L <@,050 <0,050 [\] 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetes Arométicos Policiclis 10 pe/L «<0,005 {Maior LQJ| <0,005 (Maior LQ| 0 100% 1 1 -
Benzo{b)fuoranteno — /L <0,005 0,005 - - 1 1 100%
|Benzo{k)uorantenc — poiL <0,002 <0,002 = — 1 1 | 100%
|Benzo(ghi)perilano = Lol <0,004 <0,004 - — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirena — HofL «0,004 <0,004 - - 1 1 100%
Magnésic — mg Mg/L <(,50 <0,50 - 1 1 100%
Manganés 50 pg Mn/L <10 <10 4} 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L <1,0 <1,0 o] 100% 1 1 100%
Nitrita 0,50 mg NOZ/L <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
|Mercdrio 1,0 ug He/fL <0,30 <0,30 o] 100% 1 1 100%
Niguel 20 ug Ni/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 HESL <0,03 {Malor LOJ | <0,03 (Maior LQ} 0 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 ugil <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Matal 0,10 HgiL <0,014 =0,014 1} 100% 1 1 1%
Alacioro 0,10 g/l 0,014 <0,014 D 100% 1 1 100%
Tarbutilazing 0,10 Ha/ll <0,014 «<0,014 o 100% 1 1 1 100%
Dasetilterbutilazina 0,10 Ha/l <0,014 <0,014 [} 100% 1 | 1 100%
24D 0,10 ng/L 0,024 0024 o 100% 1 T 1 100%
Imicacioprida 0,10 g/l <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 B/l I <003 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diurao 0,10 L/l <0014 <0014 | 0 100% | ] 1 100%
Selénio | 10 g Se/l <0,5 <05 | 0 100% 1 1 100%
sddio | 200 mg Na/L 4,1 4,1 o 100% 1 1 100%
Sulfato ] 250 mg S04/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 MRl <3{maiorLQ} | <3 (maiorLQ) 0 100% 1 1 100%
etraclorosteno — pa/l <3 <3 -— | e 1 1 100%
Tricloroeteno — pgil. <0,3 <0,3 — | — 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 gL <3{maiorlQ) | <3 {malorLQ} 0 100% 1 1 -—
Cloroformio — Hg/L <3 <3 — — 1 1 100%
|Bromoférmio — pg/lL <3 <3 — —_ 1 1 100%
Bromeciclorometano — gt <3 <3 —_ — 1 1 100%
Dibremoclorometano i — Mol <3 <3 — — 1 1 100%
Dase Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 «0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-total 0,10 {Nivel de verificagio) Bg/L <0,04 <0,04 [+] . 1 1 —
|3-Total 1,0 (Nivel de verificagéa) Bafl - - — »
Radio 500 Bag,/L 215 215 3] 160% i 1 100%
Infi i I relativa & das situagdes de incumprimento dos VP:
iCausas:
L - Incumprimento do pardmetre pH: este incumprimento estd associade s caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua.
Medidas corretivas:
1 - Mao foram tomadas medidas por ndo haver risco para a sadde [parecer da AS ou por auséncia de parecer).
Data da publicitage: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Almofala - 42 Trimestre 2021

—ese

DivulgacZo dos resultados de gualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragGes definidas no
Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade competente [ERSAR).

T
Pardmetro (unidades) Valor Paramiétrico (VP) Unidades Huores s Rl P nanoig U 4 L
Minimo Mixkno superiores VP vP Agendadas Realizadas | Anélfses Reafizadad
rEst:herir:hia Coli h] N/10OmI 0 0 4] 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100mI 1] o] 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual —- mg Ci2/L 0,21 0,25 - -—- 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <]l 0 100% | 1 1 100%
Szbora 25 °C 3 Fator de diluigio <1 <] 0 100% ] 1 1 100%
pH 26,5e59,5 E. Sorensen 6,0 6,0 1 0% | 1 1 100%
Condutividade 2500 pEfem, a20°C 48,1 48,1 0 100% 1 1 100%
Cor | 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo | 4 UNT <(0,20 <0,20 [} 100% 1 1 100%
Enteracocos fecais 0 N/100ml | 0 Q 0 100% 1 1 160%
MNamero de colénias a 22 &C s/ alter. anormal Nfmla22eC | N.D. N.D. 0 100% 1 1 100%
MNiamero de colénias a 36 2C s/ alter. anormal N/mla362C | N.D. N.D, 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminic 200 g AL <20 | <20 0 100% 1 1 100%
Amonio 0,50 | mg NH4/L <0,050 <(,050 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 Wi ShyL <0,05 <0,05 4 | 100% 1 | 1 100%
Arsénio 10 3l As/L 0,94 0,94 [ | 100% 1 1 100%
|Benzeno 1,0 HE/L <0,3 <0,3 0 | 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno 0,010 pefL <(0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
[Boro 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|aremato 10 g BrO3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cddmio 5,0 ug Cd/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cakio mg Ca/L 16 16 — . 1 1 100%
ICarbono Organico Total = mgh C = i
Cianetos 50 ug CN-/L <1,0 <1,0 1] 100% 1 1 | 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 5.9 5,9 0 100% 1 1 |  100%
Clorito 07 mgfi CIC
|Clorato 07 mgi CIO,
Chumbo 10 1g PbfL <3,0 <3,0 D 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 D 100% 1 1 130%
Erémio 50 pe CrfL <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 P/l <0,3 <0,3 [} 100% 1 1 100%
Dureza Total mg CaC03/L 6,6 6,6 - —— 1 1 100%
Ferro Pl i} | Fe/L <10 <10 o} 100% 1 1 1 100%
Fluoreto 15 mg F-/L 0,10 0,10 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policicli n.i0 gL <0,005 (Maior LQJ| <0,005 (Maier LO} 0 100% 1 1 -
|Benza{b)fluaranteno — vo/l <0,005 <0,005 —_ — 1 1 100%
Benzo{k)fluorantenc - pgiL <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
[Eenzu(ghi)pan‘lenn - Hefl <0,004 <0,004 —_ —_ 1 1 100%
|Indeno(1 \2,3-cd)pirenc -_ peil <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
[Magnésio mg Mg/L 0,61 0,61 1 1 100%
Manganés 50 i@ MnjL <10 <10 1] 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 1,0 1,0 [\] 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L 0,042 0,042 0 100% 1 1 100%
Mercurio 1,0 Jig Hi/L <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 18 NifL | <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ug/l | 0,03 [Mator LO) | <0,03 (Maior LQ) 0 | 100% 1 1 1 100%
|mcea 0,10 ngil <0,014 <0,014 0 I 100% 1 1 100%
Metataxil 0,10 ng/L <0,014 0,014 0 I 100% 1 | 1 100%
Alaclaro 0,10 Mo/l <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100% 1
Terbutilazina | 0,10 Ho/L <0,014 =0,014 1] 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazing 0,10 g/l <0,014 <0014 0 100% 1 1 100%
|124-D 0,10 pa/l <0,024 <0,024 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 oL <0,014 <0014 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 oiL <0,03 <003 | 0 100% 1 1 100%
Diuria 0,10 gl <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Seténio 10 1 SefL <0,5 <(,5 0 100% 1 1 ra 100%
56dio 200 Mg Na/L 5,6 5,6 0 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg S04/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 L <3 (maior LQ) | <3 [maior LG} 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetenc — pgiL <3 <3 —_ = 1 1 100%
Triclcroetena — Po/L <D,3 <0,3 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 e/l <3 {maior LO) | <3 {maior LQ} 0 100% 1 1 —
Cloroférmio — il =3 <3 - e 1 1 00%
Bromoférmio — Mol =<3 <3 — e 1 1 i 100%
Bromodiclorometano — pgil <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano — 118 <3 <3 — — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <(,10 <6,10 0 100% 1 1 100%
Alfa-tetal 0,10 (Nivel de verificagao) Bo/L <0,04 0,04 | q — 1 1 =
Ir-Total 1,0 {Nivel da verificagaa) Bafl R ] | — =
Raddo 500 Bg/L 163 163 | 0 100% 1 1 100%

Causas:

informagio complermentar relativa & averiguagao das situagtes de incumprimento dos YP:

1 - Incumprimente do
Medidas corretivas:

pH: este inc

1o estd

iado s car

naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua.

1 - N3o foramn tormadas medidas por no haver risco para a satide (parecer da AS ou por auséncia de parecer],

IData da publicitagdo: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fonte ds Amores - Teixo -42 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes definidas no

Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR}.

Pardmetro (unidzdes) Valor Paramétrico (VP] Unidages Tty el & bl sl An:;ses
Minimo Miximo superiares VP VP d — ey
Escherichia Coli 0 ! N/100ml o 0 0 100% ¥ 2 100%
|Bactérias Coliformes 0 . N/200ml a 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual - I mgdz/L 0,15 0,23 --- --- 2 2 1 100%
Cheira a 25 °C 3 Fater de diluicio <1 e 0 100% 1 1 | 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 265e595 E. Sorensen 54 54 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 j5fem, @20 °C 30,3 30,3 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 1] 100% 1 1 100%
|Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C s/ alter. anormal N/mla 22eC N.D. N.D. Q 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 °C s/ 2lter. znormal N/ml a 362C N.D. N.D. a 100% 1 1 100%
Clastridium perfring_eﬁ o N/100ml 0 o] 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug AlfL | 130 130 0 100% 1 1 100%
Amanio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 1iE Sh/L 0,05 <0,05 0 100% 2: 1 100%
Arsénio 10 pg As/L 0,33 0,33 0 100% i 1 100%
Benzeno 1,0 eEfL <0,3 <0,3 ! ] 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno G,010 'L <0,002 <0,002 | 0 100% 1 1 100%
réoro 1,0 mg B/L i <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Bromato 10 14 BrO3ft <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio 50 Hg Cd/L <1,0 <1,0 0 1% 1 1 100%
Calcie - mg Ca/L 0,80 0,80 - — 1 1 100%
Carbono Crganico Total —_ mafl C — -
Cianetos ] ug CN-/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloreta 250 mg Cl-/L 5,5 | 5.5 a 100% 1 1 1 100%
Clorito 0.7 mgfl ClO;
Clorato o7 mgA CIO; =
Chumbo 10 18 Phy/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/fL <0,010 <(,010 0 100% 1 1 100%
Cromin 50 We Cr/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2-Diclaroetano 3,0 uefL <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Oureza Total — mg CaCO3/L <k,0 <6,0 - - 1 1 100%
Ferro 200 ug Fefl <10 <10 4 100% i 1 100%
Fluoreto 15 | mg F-/L <(0,050 «<0,050 4] 100% 1 1 100%
Hidrocarboretos Aromdticos Policicliy 0,18 1 ME/L <0,005 [Malor LAY <0,005 (Maior L0) 0 100% 1 1 =
Benzo(b)fioranteno = | pol 0,005 <0,005 — — 1 P 100%
= wall <0,002 <0,002 — — 1 1 | 100%
|Benzo(ghi)perilana = ngil <0,004 0,004 -— - 1 1 | 100%
|indena(i,2,3-cdjpirena = HoA. <0004 <0,004 — - 1 1 100%
|Magnésio - mg Mé/ L <0,50 <0,50 --- - 1 1 I00%
|Manganés 50 14 Mn/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato S0 mg NO3/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrite 0,50 mg NO2/L <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
|Merciiria 10 g He/L <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Nituel 20 ug NifL <50 «<5,0 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 Ty <C,03 {Maior LY | <0,03 (Malor LQY) 0 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 HOL <0,014 0,034 1] 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 gl <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
|alacloro 0,10 wgiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
erbulilazi 0,10 HolL <0,014 <0,014 o 100% 1 1 100%
Desetiterbutilazina 0,10 uoll <0,014 =0,014 o] 100% 1 1 100%
24D 0,10 poll <0,024 <0,024 [ 100% 1 1 100%
Imidaclopride = 0,10 pgiL <0,014 <0.014 a 100% 1 1 100% i
Clorpitifos . 0.10 po/lL | <003 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diurdo 0,10 nolL T <014 <0014 [} 100% 1 1 106%
selénio 16 gSe/lL | <05 <05 a 100% 1 1 100%
Sadio 200 mg NajL | <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg 504/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroetena: 10 TS <3 {major LQ) <3 {maior LQ) D 100% 1 1 100%
Tetracloroetanc - P/l <3 1 <3 - — 1 1 100%
Trictoroetenc —_ uglL <03 | <0,3 - — 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM}: 100 He/L <3 {maior LQ) | <3 {maior LO} 0 100% 1 1 —
Clorofdimio — pE,'L <3 <3 — — 1 1 100%
|Bramafarmio - HaL <3 <3 - —_ 1 1 100%
|Bromadiciorometana — pgt <3 <3 — - 1 1 100%
Dibromoclorometano — Mgl <3 <3 — — # 1 100%
Dose Indicativa Total a1 mSsv - -
Alfa-total 0,10 (Nivel de verificagho] By/lL 0,17 0,17 [ — 1 1 -
|R-Total 1,0 {Nivel de verificagdio) Bail - - - -
Radéo 500 By/L 185 L84 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (Calculo) | 0,10 mSv/ano <0,1 i o 100% 1 1 100%

|Causas:

Medidas corrativas:

1 - Incumprimenta do perimetro pH: este incumprimento estd

Informagdo complementar relativa a averiguagao das situzgdes de incumprimento dos VP:

logicas) da origem da dgua.

as isticas naturais (hidri

1 - NFe foram tarnadas medidas por nido haver riseo para a saide (parecer da AS ou por auséncia de parecer).

Data da publicitacdo: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Aboboda - 42 Trimestre 2021

Divulgagio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragSes definidas no
Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

i 2 i *
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico {VP} S e (s i & e e ) Andlises
Minima Miximo Lo W Ag fizad i
|Escherichia Coli [i] N/100ml 0 1] ] 0 100% 2 2 100%
Bactérias Califormes 0 N/100ml 0 16 1 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L <0,05 <0,05 | o --n 2 2 100%
Cheirs a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabora 25 eC 3 Fater de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
nH 26,5 e 59,5 E. Sorensen 7,1 7,1 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 usfem, a20°C 32,7 32,7 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 T 100%
Turvagio 4 UNT 0,20 0,20 O 100% i i 100%
Enterococos fecais 0 N/100m| 0 | 0 a 100% 1 | 1 100%
Numero de coldnias a 22 °C s{ alter. anarmal N/mla 22°C 119 | 119 0 100% 1 T 1 100%
Nuimero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/mt! a 368C 121 121 0 100% 1 1 100%
Clostridium gerfringens 0 N/100m! 0 1 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug AfjL 28 28 0 100% 1 1 100%
Amdnio 0,50 mg NHA/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 |ai Sh/L <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 1 Hg AsfL 0,17 0,17 Q 100% 1 1 100%
|Benzeno 1,0 | ngfL <0,3 <03 a 100% 1 1 100%
|Benzo(a}pirenc 0,020 |eiifL <(,002 <0,002 i} 100% 1 1 100% |
|Buru 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Bromato 10 ug BrO3/L | <3 <3 0 100% gt 1 100%
Cadmio 5,0 pgCdfL | <1,0 <1,0 [ 100% 1 1 100%
Calcio - mgCa/l | 0,72 0,72 - — 1 1 100%
Carbono Orgénico Total — mgA & | e
Cianetos 50 ug CN-/L <1,0 <1,0 4] 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 6,1 6,1 Q 100% | 1 i 100%
|Clarito 07 mg/l GIO, |
IClorato 07 mg/l CIO, - - | | |
Chumbo 10 1 Ph/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 | 100%
Cobre ¥ 2,0 mg CufL <0,010 <0,010 0 100% 1 1 | 100%
Cromio 50 pgriL <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
1,2-Diclaroetano | 3,0 HEfL <0,3 <03 0 100% 1 1 100%
Dureza Total e mg CaCD3/L 3,7 3,7 -—- -—- 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/L <10 <10 | a 100% 1 1 100%
Fluareto 15 my F-fL 0,063 | 0063 [ 160% 1 1 100%
s rnsarhaneins Aramdived PulEidl 0,10 pg/l <0,005 {Maior LQY<D,005 (Maior L1 0 100% 1 1 ---
|Benzatb)fluaranienc . po/L <0,005 <0,005 — — 1 1 100%
|Benzo(k)fiuoranteno = poiL <0,002 <0,002 = — 1 1 100%
|Benzu(ghi)periienn - pg/L <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Ilndeno(?,2.3-c:|)p1‘reno - ugit <0,004 0,004 —_ - 1 1 100%
[Magnésio — mg Mg/L <0,50 <0,50 — 1 1 100%
|manganés 50 HE Mn/L 78 78 1 0% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
|Mercirie 10 ug Hg/L <0,30 <0,30 0 100% 1 i | 100%
Niquel 20 ug Ni/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 1 <1,0 0 100% 1 i 1 100%
Festgadas Tobas 0,5¢ UgfL <0,03 {Maior LO) | <0,03 {Maior LQ) o] 100% 1 1 100%
] 0,10 Kol <0014 | <0,014 o 100% 1 1 100%
Weian 0,50 wgiL 0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
|Alacloro 010 [T <0.014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 Hoil <0,014 <0,014 [+ 100% 1 1 100%
Desetiteroutilazina 0,10 polL <0014 <0,014 [+ 100% 1 1 100%
24D 0,10 uglL <0,024 0,024 0 100% 1 1 100%
Imidaslopride 0.10 poll <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 Ho <0,03 <0.,03 0 100% 1 1 00%
Diurda 0,10 gl <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 | uasei <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sadia 200 mgNa/L | 3,7 3,7 0 100% i i 1 100%
Sulfato 250 mg S04/L ] <5,0 <5,0 0 100% | 1 1 100%
Tetracloroetena e Tricloroeteno: 10 oy | «3{maioriQ) | <3 (maieriaQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno —_ HglL <3 <3 - - 1 1 100%
Triclorosisno — Mgl <0,3 <0,3 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total {THM): 100 He/L <3 {maior LQ) | <3 [maior LQ} 0 100% 1 1 -—
Cloraférmio — WL <3 <3 — — 1 4 100%
Bromoformio — Mo/l <3 <3 1 — — 1 1 100%
Bromodiclorometano — poL <3 <3 | — — 1 1 100%
Dibromoclorometanao — HgiL T =3 <3 1 — — 1 1 || 100%
Dase Indicativa Total 0,10 mSv/ana <0,10 <0,10 4] 100% 1 1 100%
Alfa-total 10.10 (Nivel de verificagao) Ba/lL <0,04 <0,04 a = 1 1 H =
|a-Total | 1,0 {Nive! de verificagdo) Bgf — I -
|Raddo H 500 Buy/L <10,0 <10,0 Q 100% 1 1 i 100%
Informagdo complementar relativa 3 averiguacdo das situagbes de incumprimento dos VP:
|Causas:
1 - Incumprimento do pardmetro manganés: este incumprimentc estd iada as car {sticas naturais {hid l8gicas) da origem da dgua,
2 - Incumprimento do parémetro microbloldgico (Bactérias Coliformes): esta assodiado @ uma falha pentuzl do sistema de desinfegdo.
Medidas corretivas:
1 - N3o foram tomadas medidas por n3c haver risco para a saude (parecer da AS ou por ausénria de parecer).
2 - Procedeu-se & limpeza e desinfecde da captagio.
LDaha da publicitagac: 22/03/2022
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Controle Qualidade da Agua para Consumo Humano

Municipic de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandric de Caselho - $8o Jodo do Monte - 42 Trimestre 2021

=

Divulgagio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes definidas no

Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

ParAmetro {unidades} valor Paramétrico (VP} Unidades Yalures chkios k] A.néllses % Cusnprimento do N.2 Andlises (PCQA) . % )
Minimo Méximo A vp Agendadas ||| Realzadas | Jndliacs Realondan
Escherichia Cali 4] N/100ml 0 0 4] 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 4] 100% 2 2 100%
Desinfectante residual -— mg Clz/L «0,05 0,32 -~ - 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
I5abor a 25 &C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
1iH 26,5 e £9,5 E. Sorensen 5,7 57 1 0% 1 1 100%
Conduytividade 2500 uS/em, a 20°C 32,0 1 32,0 0 100% 1 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 | <5 0 100% 1 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 0,27 0,27 0 100% i | 1 100%
Enterococos fecais a N/100ml o [+] 1] 100% 1 1 100%
Ndmero de colénias a 22 2C s/ alier. anorma! N/ml a 220C 111 111 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36 2C sf alter. anormal N/ml a 362C 38 38 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml a 4] 0 100% 1 1 100%
Aluminio | 200 pg Al/L 150 150 0 100% 1 1 100%
|Amonio 1 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
ntimsnio | 5,0 Mg Sb/L <0,05 <0,05 o 100% 1 1 100%
|Arsénio | 10 Mg As/L 0,18 0,18 & 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 e/l <0,3 <0,3 1] 100% 1 1 100%
Benzo{apireno 0,010 ug/L «<0,002 «<0,002 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato 10 Mg Broa/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cidmio 5,0 Mg Cd/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio -— mg Ca/L 0,74 0,74 1 - —- 1 1 100%
Carbone Qrgénico Total — mghc | — -
Cianetos 50 g CN-/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 5,6 6,6 [1] 100% 1 100%
iClorito 14 mgfl CIO, = -
IClorato Qa7 mgfl CIO, E -
Chumbo 10 g Ph/L <3,0 <3,0 o] 100% 1 1 100%
Cabre 2,0 mit Cu/L 0,016 0,016 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 a2 Cr/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano in pe/L <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total — mg CaCQ3/L 3,7 3,7 — — 1 1 100%
Ferro 200 1g Fefl <10 <10 ] 100% 1 1 1 100%
Fluoreto 15 mg F-/L 0,050 <0,050 [ 100% 1 1 | 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclid 010 pefl | 0,005 {Mafer LO{ 0,005 {Mafor LQ)J Q 100% 1 1 1 =
Benzo{bYluoranter - pgiL I <0005 <0,005 - - 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno - ugiL <0002 <0,002 e e 1 1 100%
Bernzo{ghiyperilenc ugil =(,004 0,004 e - 1 1 100%
{1,2,3-cd)pireno - pgil =0,004 <0,004 — - 1 1 00% |
|Magnésio -- mg Wg/L <0,50 <0,50 - - 1 1 1 100%
|Manganas 50 He Mn/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrate 50 mg NO3/L <1,0 i <1,0 0 100% 1 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 <0,020 1] 100% 1 | 1 100%
Mercirio 1,0 ug Hg/l. «<0,30 1 <0,30 0 100% 1 1 1 100%
Niquel 20 pg NifL <5,0 <5,0 0 1008 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 pe/L <0,03 (Maior Q) | <0,03 {Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
MCPA 10 pgiL 0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Metataxil ¢,10 HgiL <0,074 <0,014 4] 100% 1 1 100%
|Alacioro 0,10 Mgl <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 HgiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 10%
Desetillerbutilazina 0,10 Ha/L =<0,014 <0,014 0 1 100% 1 1 100%
2,4-D 0,10 pgil <0,024 <0,024 0 | 100% 1 1 100%
imidaclopride 0,10 poil <0,014 <0,014 ] | 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 pgil <003 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diurfo 0,10 pgil <0014 <0,014 Q 100% 1 1 100%
Selénio 10 pg SefL <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg Na/L 4.4 4,4 0 100% 1 1 100%
Sulfate 250 mg S04/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100% |
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 He/L <3 [mator LQ) <3 [maior LQ) (1] 100% 1 1 100%
Tetracloroeterio 1 —_ pgiL <3 <3 — - 1 1 100%
Trickrostens —_ HgiL <0,3 <0,3 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 pg/L <3 (maiorLQ) | <3 (maior LQ) 0 100% 1 1
Cloroformio — pariL <3 <3 - — 1 i 100%
Bromoférmio — paiL <3 <3 — — 1 1 100%
Bromodiciorometane = yar ) 3 = = 1 e 100%
IDibromaciarometano — paf. <3 <3 — — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano 0,10 «<0,10 [ 100% 1 1 100%
|alfa-total 0,10 {Nivel de verificacdo) BgiL 0,08 0.08 0 — 1 1 -
|i-Total 1,0 {Nivel de verilicagio) Bo/l - - — -
|Rad3o 500 | By 25,6 25,6 0 100% 1 1 100%
Informagdc complementar relativa & averiguacdo das situacdes de incumprimento dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento de pardmetro pH: este incumprimenta estd associada as caracteristicas naturais {hidrogeoldgicas) da origem da agua.
Medidas corretivas:
1 - Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risca para a saide (parecer da AS ou por aus2ncia de parecer).
Data da publicitagio: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano

Municipic de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Daires - 42 Trimestre 2021

Divulgagde dos resultados de gualidzde de dgua na rede de fontanérios, em confermidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracbes definidas no
Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

T
ParAmetro (unidades) Valor Paramétrice [VP) Unidades e WhHARTD ATt iy - :
Minimo Maximp | SuperieresVP vP Agendadas | Realizadas | ndifses Realizade
Escherichia Colf 0 N/100ml 0 0 1] | 100% 2 2 100%
|Bactérias Coliformes 0 N/ 190ml [+] [i] 1] | 100% 2 2 100%
Desinfectanta residual - mgcl2fL | <0,05 3,22 --e | --- 2 2 100%
Cheiro a 25 eC 3 Fator de diluigio | <1 <1 0 | 100% 1 1 100%
Sabor a 25 &C 3 Fator de dluigia <1 <1 0 100% 1 1 100%
oH 26,5 e £9,5 E. Sorensen 51 5,1 1 0% 1 1 100
Mtividaue 2500 jS/em, a 20°C 524 52,4 o 100% 1 1 100%
Cor 20 mg Pt€o/L <5 <5 Q 100% 1 1 100%
Turvado 4 UNT <0,20 <0,20 4] 100% 1 1 100%
Enteracecos fecais o N/ 100ml 0 D 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C s/ alter. anarmal N/mla 222C 27 1 27 1] 100% 1 1 1 100%
Nimaro de coldnias a 36 2C s/ ater. anarmal N/ml a 362C 4 [ 4 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens Q N/100ml 5 | 5 1 0% 1 | 1 100%
Aluminia 200 Hi AL 220 220 1 0% 1 1 100%
Amdnio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 4} 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 Wi Sb/L <1 05 <0,05 [1] 100% 1 1 ___100%
|Arsénio 10 wij AsfL 0,19 0,19 o 100% 1 1 100%
|Benzeno 10 pefL <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Isenzma:mireno 0,010 L <0,002 <¢002 | 0 100% 1 1 100%
Boro 1,3 mg B/L <0,10 <0,1¢ 0 100% 1 1 100%
Brormato 10 pg BrO3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cédmio 1 5.0 g Cd/L <1,0 <10 0 100% | 1 1 100%
Clcio | - mg Ca/t 1,3 1,3 - - | 1 1 1005
Carbono Orgénico Total | — mg G — |
Cianetos 50 wf CN-/L <1,0 <1,0 1] 100% 1 1 100%
Clareto 250 mil CH/L 8,2 8,2 0 100% 1 100%
Clerito 0,7 mgi IO,
Clorate 07 mgfl G0,
Chumbo 10 pg Ph/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 my CufL <0010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cramio 50 i Crfl <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloreetano 3,0 HEfL <0,3 <0,3 [1] 100% 1 1 1008
Dureza Total — my CaCo3/L 64 6.4 -— 1 -— 1 1 100%
Ferro 200 ug FefL <10 <10 [} 1 100% 1 1 100%
Fluoreto 15 mi F-/L «0,050 <0,050 "] 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetas Aromdticos Policicli 0,10 gL <0,005 (Maior LO)N,005 (Maior 4 1] 100% 1 1 —
|Bsnzo{bfivorantena - pgil. =0,005 <0,005 — — 1 1 100%
|Benzu(k)ﬂuorantana [F N 0,002 <0,002 — — 1 1 100%
|Benzo(ghidperiteno - L <0,004 <0,004 -— —_ 1 1 100%
Indenc(1,2,3-d)plrenn Fil. =0,004 <0004 —_ — 1 1 100%
Magnésio — mg Mg/L 0,77 0,77 — 1 1| 1o0%
M. & 50 pEMn/L 39 39 4] 100% i 1 i 100%
Nitrato 50 mj NOZ/L 5.5 6,5 0 100% 1 1 100%
Nitrita 0,5¢ mig NO2/L | 0,044 0,044 0 100% 1 | 1 100%
Mereirio 1,0 pg He/L <0,30 <0,30 0 100% 1 I 1 100%
Niguel 20 Jp NifL <5,0 <5,0 0 100% 1 1 L 100%
Dxidabilidade 5,0 my 02/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Tetais G.50 'L 0,63 [Malor 1O} 0,03 (Malor L] 1] 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 Mgl <g0a | <0014 ] 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 [T/ <0014 | <014 D 100% 1 1 100%
iAlaclora 0,10 HgL 0,014 | <D014 [ 1G0% 1 1 100%
Tarbutilazina 0,10 = poll <0014 <0,014 Q 100% 1 1 100%
Dasetiterbutilazina = 0,10 [T = <0014 =0,014 1] 100% 1 9 100%
24-D £,10 L <0,024 <0,024 | 0 100% g 1 i 100%
[midaclopride 0,10 [ <0,014 <0014 | 0 100% | 1 1 100%
Clorpirifos 010 oL <0,03 <003 | [} 100% | 1 1 100%
Diurdo 0,10 pgill <0,014 <0014 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 ng Se/L <0,5 <0,5 4] 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg Na/L 5,3 5,3 Q 100% 1 1 100%
|Sulfate 250 mg S04/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetena e Tricloroeteno: 10 'l <3 [maior LO) | <3 {maior LO) a 100% 1 1 100%
Tetracloroateno — pail <3 <3 — — 1 _I 1 100%
Tricloroetena — gl <03 <0,3 — — 1 1 100%
[Trihalometanos - total [THMI: 100 ugfl <3 [maior L) | <3 {maior LQ) 0 100% 1 1 -—
|Clorofémic — pgll <3 <3 — — 1 1 100%
|Bromaformio — pgL <3 <3 — 1 — 1 1 100%
|Bromodiclorometano - pall <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromoclcrometana — gL <3 <3 — = 1 1 100%
Dase Indicativa Total 0,1 mSv -
Alfa-totat 0,10 (Nivel de verificagao) Bgl 9,15 (=53] 0 — 1 1 =
& Total 1,0 (Mivel de verificagdo) B/ - — -
Raddc 500 Bo/L 698 B35 1 0% 1 1 100%
Dose Indicativa Total {Céleulo| 010 mSv/ano <0,1 411 o 100% 1 1 1 100%

Causas:

3- Incur © micr

pri; [-1.]
Medidas corretivas:

Infarmac&o complementar relativa 4 averiguagio das situacfes de incumprimento dos VP;

1 - N5o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saiide |parecer da AS ou por auséncia de parecer).
12- Esté 2 decorrer um processa de averiguagio de radioatividade na agua.
3 - Pracedeu-5e & limpeza e desinfec3o da captagio

1- Incumprimento do parametro pH e Aluminio: estes incumprimentos estdo assacizdos as caracteristicas naturais (hidrogeo!Ggicas} da origem da agua.
|2 - Incumprimento do parAmetra Rad®o: este incumprimento esta assoclado as caracteristicas naturals (hidrageoftgicas) da origem da agua,
[Clestridium perfringens): estd associado a uma falha pontual do sistema da desinfecdo.

Data da publicitagse: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Dornas - 530 Jodo do Monte -42 Trimestre 2021

%

Divulgagdo dos resultades de qualidade de dgus na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragfes definidas no

Decreto Lei n.® 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente [ERSAR).

2
Pardmetre (unidades) Valor Paramétrica (VP) Unidades =t e =2 il & L | 2 X
Maximo suparioras VP e i Realizadas  |Rndlises Realizada|
Escherichia Coli [¢] N/100mI 0 o} 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 4] N/100ml 1] a 100% 2 2 100%
Desinfectante residual - myg CE2/L 0,12 - -—- 2 2 100%
Cheiro 3 25 °C 3 Fator de diluicio <1 | 0 1600% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicda <1 0 1 100% 1 1 100%
pH 26,5 e 59,5 E. Sorensen 53 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 uSfem, a 20 °C 26,4 1] 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L | <5 ] 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 o] 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 1] N/100ml 0 "] 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C s/ alter. anormal N/mia 22eC 23 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 36 2C sf alter. anarmal N/ml a 362C N.D. O 100% 1 1 160%
Clostridium perfringens [\ N/100m] 0 4] 100% 1 1 100%
Aluminio 200 g Al/L 140 o 100% 1 1 100%
|Améonio 0,50 mg NH4/L <0,050 4] 100% 1 1 100%
|Antiménio 50 | 1 Sh/L <0,05 1] 100% 1 1 100%
|Arsénio 10 | g As/fL | 018 0 100% 1 1 100% |
Benzeno 1,0 | g/l | <03 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pirenc 0,010 ML <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 my B/t <0,10 0 100% | 1 1 100%
Bromato 10 e BrO3/L <3 0 100% 1 1 1 100%
Cadmio 5,0 pi Cd/L <1,0 1] 100% 1 1 100%
Célcio — mg CajL 0,50 --- - 1 1 1 100%
Carbono Organico Total - mg/iC — - | N
Cianetos 50 ja CN-fL <1,0 0 100% 1 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 5.1 0 100% 1 1 | 100%
Clerito 07 mgd CIO; - i
Clerato 0.7 mg ClOy
Chumbo 10 g Pb/L <3,0 0 100% 1 1 160%
Cobre 2,0 mEg Cu/L <0,010 [} 100% 1 1 100%
Crémio 50 g Cr/L <5,0 [ 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 pg/L <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total . mg CaCO3/L <6,0 — - 1 i 100%
Ferro | 200 ug Fe/L 19 | 0 100% 1 1 100% |
Fluoreto 1 1,5 mg F-/L <0,050 | 0 1 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policicli 0,10 pe/L <0,005 {Maior LAJE,005 (Maior L{ 0 100% 1 1 -—
| Benzo(b)fluorantena - Mo/l <0,005 - - 1 1 100%
Benzo(k)flucrantena - upiL <(3,002 - s 1 1 100%
Benzo(ghi}perileno - paiL <0,004 - - 1 1 100%
lndeno(1,2 3-cdypirenc — pgiL <0,004 — - 1 1 100%
Magnésio — mi Mg/l <0,50 --- — 1 1 100%
Manganés 50 {8 Mn/L <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato ; 50 mg NO3/L <1,0 0 100% i 1 100% 3
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 o 100% 1 1 100%
Mergiirio 1,0 pg He'lL 0,30 O 100% 1 1 100%
Niguel 20 pe NifL <5,0 O 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 _m-g 02/L 1,0 0 100% 1 1 180%
Pesticidas Totais 0,50 wg/l | 0,03 {Mator Q) 0,03 (Maior 7] 0 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 pgiL T <0,014 [} 100% 1 1 100%
Metalaxi 0.10 T T a0 0 100% 1 1 TS
| Alaglora 0,10 e <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazi 0,10 pol I 0014 0 100% D 0%
Deseliterbutilazina 0,10 Mol | <0014 0 100% 1 1 100% 1
24D 0,10 bl 0,024 0 I 100% 1 1 100% |
Imidaciopride 0,10 HaiL <0,014 i o] 100% 1 | 1 100% |
‘Clorplrifos 0,10 poiL <0,03 [} 100% 1 1 100%
|Diurdo 0,10 o/l <0,014 [ 100% 1 1 100%
|Selénio 10 2 SefL <0,5 0 100% 1 1 100%
|$6dio 260 iy Na/L 32 0 100% 1 1 100%
|Suifato 250 mg 504/ <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 L <3 (maior LQ) | <3 {maior LQ) 4] 100% 1 1 i 100% '_
Tetracloroeteno — paiL <3 — — 1 1 1 106%
Tricloroateno — HglL <03 — — 1 1 i 460%
Trihalometanos - total (FHM): 100 g/l <3 [maior Q) | <3 (maior LG) 0 100% 1 1
Cloroférmio — Hg/L <3 e — 1 1 100%
Bromofermic ——— T < | = — 1 1 T 100%
Bramaditlorometano — pg/L <3 i — — 1 1 100%
Dibromoclorometanc — Mg/l | — — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mévfano <0,10 0 100% 1 1 100%
Atfa-total 0,10 (Nivel de verificagho) B/l 004 | 0 y = ' =
R-Total 1,0 (Nivel de verificagdo) Bqg/l - —
Raddic 500 Ba/L 388 0 0% | 1 | 1 100%
Informacdo complementar relativa & averiguagio das situagies de incumprimento dos VP:
Causas:
1 - Incurnprimento do pardmetro pH: este incumprimento esta associads 4s caracteristicas naturais {hidrogeoldgicas) da origem da dgua.
Medidas corretivas:
1 - Nzo foram tomadas medidas poer niio haver risco para a salide [parecer da AS ou por auséncia de parecer).
Data da publicitagdo: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario do Furo da Escola - S3o Jodo do Monte - 42 Trimestre 2021

e

Divulgacdo dos resultados de gualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agoste e respetivas alteragdes definidas no
Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da GQualidade da Agus [PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

e M Vhorpaudich ey b Valores obtides N2 A:néliss % Cumptimento da N.2 Anilises (PCOA) . %
Minima Maxirnn superiores VP VP Agendadas Realizadas Andfises Realizatas)
Escherichia Coli 0 N/100m| 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100m| 0 1] 1] 100% 2 H 2 100%
Desinfectante residual — imi CI2/L <0,05 <0,05 - - 2 | 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabora 259C 3 Fator de diluigio <1 <i 0 100% 1 1 100%
pH 26,5¢€<9,5 E. Sorensen 5,1 51 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 usfem, a 20 °C 46,1 46,1 0 100% ]- 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 o 100% 1: 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 4] 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m! 4] 0 ! 0 100% J: 1 100%
Nimero de coldnias a 22 ¢C s/ zlter. anormal N/ml a 22eC N.D. N.D. | 0 100% 1 i 100%
Numero de coldnias a 36 °C s/ zlter. anarmal N/ml a 36eC 2 b4 | 0 100% i 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100m| 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 uE Al/L 94 94 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 g NH4/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Antimanio 5,0 ug Sh/L <0,05 <0,05 1] 100% 1 1 100%
Arsénio 10 Hg AsfL 0,08 0,08 0 100% | 1 1 100%
Benzeno 1,0 pefL <0,3 <0,3 0 100% ! 1 1 1 100%
|Benzofa)pireno 0,010 g/l <0,002 <0,002 0 100% | 1 1 100%
|Boro ] 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% | 1 1 100%
[Bromato 10 HgBro3/L | <3 <3 e 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 Hg Cd/fL <1,0 <1,0 4] 100% 1 1 100%
Calcio - mg Ca/L 1,2 1,2 -— - 1 1 100%
|Carbonro Orgénico Total — mgfl G -
Cianetas 50 g CN-/L <1,0 <1,0 0 100% 1 | 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 2,1 8,1 0 100% 1 H 3 100%
Clorito 0.7 mgAl CIC, -
Clorato 07 mg/l CIO, -
Chumbo 10 pe Pb/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cabre 2,0 mg Cu/L 0,023 0,023 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ug Crfl <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicleroetano 3.0 pe/L <0,3 <0,3 o 100% 1 1 100%
Dureza Total = mg CaCO3/L 5,3 5,3 — - 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/L <10 <10 4] 100% 1 1 100%
Fluoreto 15 mg F-/L <D,050 «,050 4] 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclis @10 L <0,005 (Maior LQ){ <0,005 {Maior L) 0 100% 1 1 -
Berzo{b)flucraniano - pgiL <0,005 <0,005 | — — 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno pafl =<0,002 =0,002 — — 1 1 100%
|Benzoighilper gL <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd}pireno pgil =0,004 =Q,004 — - 1 1 100%
Magnésio mg Mg/L 0,58 0,58 - — 1 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L 37 37 0 100% 1 1 100%
[Nitrato 50 mg NO3/L 4.6 4,6 0 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,02¢ «<0,020 0 100% 1 1 100%
Mercirio 1,0 ug Heg/L <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 peg NifL <50 <5,0 0 100% i 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 4] 100% 1 1 | 100%
Pesticidas Totals 0,50 e/l <0,03 {Maior 1O} | <0,03 (Malor LO} 4 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 HgiL <0014 «0,014 0 1006% 1 1 100%
[Waraliic 0.10 | ug/L <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
ki 0.10 1 pgil <0,014 <0,014 ] 100% 1 1 100%
Terbullazina 0.10 palL [ <0014 <0,014 0 100% 1 I 1 100%
Desetiterbutilazina 0,10 Dol <0,014 <0,014 0 100% 1 | 1 100%
2,4-D 0,19 pall <0,024 =0,024 1] 100% 1 | 1 100%
Imidaciopride 0,10 pall <0,014 <0,014 1] 100% 1 1 1%
Clorpirifos 0,10 paiL <0,03 0,03 0 100% 1 1 100%
Divrdo 0,10 Mo/l <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 ug Se/L <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg Na/L 5,0 5,0 0 100% 1 1 100%
|Sulfato 250 mg S04/ <5,0 <5,0 4 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgfl <3 (malor L) <3 {maior LQ) 4] 100% 1 1 100%
Tetraclomoeteno — pgiL <3 <3 — — 1 1 100%
[ Tricioroeteno — ugfl <03 <0.3 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 pg/t <3 [maior LA} <3 (malor L 0 100% 1 1
[Cloroférmic — pgil <3 <3 | —— — 1 1 100%
|Bromotenmio — g/l <3 <3 | - = 1 1 100%
|Eromodiciorometane - HO/L <3 <3 = - i 1 100%
Dibromoclorometana — oL <3 =3 — - 1 1 100%
Dese Indicativa Total 0,10 msvfano <0,10 <0,10 4] 100% 1 1 100%
Alfa-total 1,10 {Nivel de verificagso Bg/L <0,04 <0,04 0 = 1 1 —
|&-Total 1.0 {Nivel de verificagao Bofl - — -
Raddo I 500 _BagiLl 135 135 4} 100% 1 1 100%
informag3e complementar relativa 3 averlguagdo das situagBes de incumprimento dos VP:
Causas:
1-h do park o pH: este i 1o estd iado as naturais (hid I da arigem da dgua.
Medldas corretivas:
1 - N3o faram tomadas medidas por nio haver risco para a sadde (parecer da AS ou per auséncia de parecer],
Data da publicitagio: 22/03/2022
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Divulgacdo dos resultados de qualidade de Zgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes definidas no Decreto
Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade dz Agua {PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2
Pardimnétra {unldades) Valor Faramétrico (vF) tnidades Yoo e tgandtees (] %S g et "
Minima Miximo superores VP ve Agendadas | Reafzadas |A8lises Reaflzada
Escherichiz Coli 0 N/100ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 4] 0 1] 100% 2 2 100%
Desinfectante residuat --- mg CI2/L <0,05 0,36 --- - 2 2 100%
Cheiroa 252C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Szbor a 25 2C 3 Fator de dilulgo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e%5,5 E. Sorensen 5.4 54 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfem, a 20°C 119 119 0 100% 1 1 100%
Cor 20 meg PiCo/L <5 <5 Q 100% 1 1 { 100%
Turvacdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 | 100%
Enterococes fecais 4] N/100ml 1] "] 0 i 100% i 1 | 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter, anormal N/ml a 222C 10 10 G | 100% 1 1 100%
Nimero de colénfas a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 369C 12 12 0 I 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 4] N/L100mI 0 0 [ 100% 1 1 160%
Aluminic 200 pg AlfL 190 130 o] 100% 1 1 100%
Amonio 0,50 me NHA/L <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Antimsnio 5.0 g Sb/L <0,05 <0,05 0 100% | 1 1 100%
lArsénio 10 i AsfL 1,56 1,56 [} 100% | 1 1 100%
{Benzeno 1,0 il <03 <03 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 uglL <0,002 <0,002 1] 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mi B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 H 1 100%
Bromato 10 e BrO3/L <3 <3 0 100% 1 | 1 100%
Cadmio 5,0 pig Cd/L <1,0 <1,0 1 0 100% 1 1 1 100%
Calcio | mpcCa/L 7.5 7,5 | . i 1 100%
{Carbono Orgénica Total e mglC 1 — .
Cianetos 50 g CN-/L <1,0 <1,0 1] 100% 1 1 100%
Cloreto 250 myg CI-/L 10 10 a 100% 1 1 100%
Clarito 0,7 mg!l CIC,
Clarato 07 mg/l Ci0,
.Chumbo 10 ue Pb/L <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cuft 0,011 0,011 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ug CrfL <5,0 <5,0 a 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/L <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total — mg Ca-C03/L 33 33 - - 1 1 100%
Ferro 200 ug FefL 13 13 0 100% 1 1 100%
Fluoreta 1,5 mg F-/L 0,14 0,14 0 100% 1 1 100%
Ridrocarbonetos Aromdticos Paolicicli 0,10 ue/L <0,005 {Maior LQJ | <0,005 {Mazior LO} [+] || 100% 1 ] 1 -
Benzo(b)fluorantenc —_ il «0,005 <0,005 —_— | —_ 1 1 100%
Benzalk)uoranteno — pgil <0,002 <0,002 —_ — 1 1 1 100%
Benzolghijperileno ~ pgil <0,004 <0,004 — — 1 1 | 100%
Indeno(1,2,3-cdpirena 1 - pgiL <0,004 <0,004 —_— j— 1 1 1 100%
Magnésio ~ mg Mg/l 3,3 3,3 — - 1 1 100%
IMangzanés 50 wi M/l 110 110 1 0% | 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L | 41 4,1 0 100% | 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/| | <0,020 0,020 0 100% 1 1 1 100%
IMeredrio 1,0 W HE'L <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 1§ Ni/L <5,0 <5,0 1] 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L <1,0 <1,0 1] 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ug/L <0,03 (Maior LQ) | <0,03 {Maior LO) 0 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 Mo/l <0,014 <0,014 v 100% 1 1 100%
Metatexil 0,10 ug/L <0014 | <0014 0 100% 1 1 100%
Alacioro - 0,10 wgiL <0014 | <0014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 byl <0014 0,014 0 100% 1 | 1 100%
Desetitarbutilazina 0,10 11 <0,014 0,014 1] 100% 4 1 100%
124D 0,10 pgi <0,024 <0,024 Q 100% 1 1 100%
Imiciaclapride 0,10 | pgiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 | pgiL. <0,03 <0,03 o 100% 1 D 100%
Diurao 0,10 | pgiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 i SefL <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mi Na/L 10 10 9} 100% 1 1 100%
Sulfate 250 mi S04/L 29 29 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetenc e Tricloroetena: 10 ugfL <3 [maior LQ) <3 [maior L) 1] 100% 1 1 100%
Tetracloroetano - ugil <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroeteno - pgiL <0,3 <0,3 — o 1 1 100%
Trikalometanos - total (THM|: 100 pg/L <3 (maior L4} <3 {maior 1Q) 0 1009 1 1 —
Clarcférmio — Ha/L <3 <3 — - 1 1 100%
|Bromoférmic — HO/L <3 <3 - — 1 1 100%
Bromodiclorometanc e Mo/l <3 <3 - — 1 1 100%
Dibremoclorometano —_ poiL =3 <3 — - 1 1 100%
|Dase indicativa Total 0,10 mSvfano <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
{Atfa-total 0,10 (Nivel de verificagc) Ba/L <0,04 <0,04 0 = 1 1 —
|a-Total o 1,0 (Nivel de verificagao) Ba/l —
Raddc 500 Bg/L 485 485 0 100% ! 1 1 i 100%

|Causas:

Medidas carretivas:

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP:

1 - Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco para a sadde [parecer da AS ou por auséncia de parecer),

1 - Incumprimento de pardmetre pH & Manganés: estes incumprimentes estio associados s caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da dgua.

Data da publicitagSo: 22/03/2022
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Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Causas:

2 - Incumpri da pardmatre micr
Medidas corretivas:

1 - Incumprimento do par8metro pH: este incumprimentc estd associado as caracteristicas naturais (hidrogeolégitas) da origem da dgua.

ico {Bactérias Coliformes): estd associade a uma falha pontual do sistema de desinfegZo.

1 - Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco para a sadde {parecer da AS ou por auséncia de parecer).
2 - Procedeu-se 3 limpezz e desinfeg3o da captagio.

Pardmetro (unidades) Valer Paramétrico [VP] Unidades b L (RS eSS Ak o) An:ises
Minimo Méximo AT A ! lizad )
Escherichia Coli [} N/100mnl 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Califormes ¢ N/100ml 0 ) 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CIZ/L <0,05 <0,05 -— ——n 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 | [+] 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de dilvicdo <1 <i i a 100% 1 1 100%
eH 26,5e 295 E. Sorensen 5.7 57 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 uSfcm, a 20°C 36,5 36,5 0 100% 1 i 100%
Cor 20 my PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 | UNT 0,21 0,21 0 100% 1 1 1 100%
Enterococos fecais 1] | N/100m! 0 0 0 100% 1 1 100%
NUmero de coldnias a 22 2C s/ alter, anormal | N/mla22eC 77 77 a 100% 1 1 100%
Numeso de coldnias a 36 °C s/ alter. anormal Nfml a 362C 38 | 338 0 100% 1 1 100%
Clostridium serfringens s} N/100ml 0 1 0 0 100% 1 1 100%
Aluminia 200 Wl Al/L 100 100 0 100% 1 1 100%
Amonio 0,50 my NH4/L <0,05¢ <0,050 0 100% 1 1 100%
Antimonio 5,0 RE Sb/L <0,05 <0,05 4] 100% 1 1 100%
Arsénio 10 1 AsfL 0,73 0,73 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 gL <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo[a)pireno 0,010 pgfl <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Baro 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato { 10 pg BrO3/L <3 <3 0 i 100% 1 1 100%
Cadmio _. 5,0 ug Cd/L <10 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio | my Ca/L 0,91 0,91 == 1 1 100%
Carbono Organico Total — mgi C - — =
Cianetos 50 T HECNL <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg -/ 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Clorito 0,7 Mg CIO, B
Clorato a7 mg/ ClO;
Chumba 10 g Ph/L <3,0 <3,0 | ¢ 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 0,010 Q 100% 1 1 100%
Crémio 50 Ui CrfL <5,0 <5,0 | 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 LgfL <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza Tatal - mg CaCO3/L 4.4 4,4 - —- 1 1 100%
Ferro 260 g Fe/fL <10 <10 0 100% | 1 1 200%
Fluoreto 15 mg F-/L 0,13 0,13 0 00% | 1 1 100%
Wi hilalaalcy 0,10 L <0,005 (Maior LQJ| <0,005 {Maiar LQ) 0 100% | 1 1 =
Benzo(b)fiuoranteno ug/l <0,005 <0,005 —_ — 1 1 100%
|Benzo(kyluorantenc - T8 <(,002 <0,002 — —_ 1 1 100%
iEIenzo(ghi)pariIanu - ugil, <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pgis <0004 | <0004 — — 1 1 100%
Magnésio — mil Mg/L 0,51 0,51 - - 1 1 100%
Manganés 50 WE MifL <10 <10 Q 100% 1 i 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L <1,0 <1,0 Q 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L 0,023 0,023 0 100% 1 1 100%
[Merciria 1,0 R Hg/L <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 | LNt <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/1 <1,0 <1,0 0 | 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ne/L <0,03 {Maior LA} | <0,03 (Maior LQ) 0 | 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 oL <0,014 <0,014 0 I 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 wolL <0,014 <0,014 0 100% 1 i 100%
Alacloro 0,10 po/L <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 pg/lL «0,014 <0,014 [+] 100% 1 1 100%
Dasetilterbutilazina 0,10 wglL <0,014 <0,014 [ 100% 1 1 100%
24D 0,10 HoA <0,024 <0,024 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride | 0,10 Mg/l <0,014 <0014 1] 100% 1 1 100%
[Clerpirifos | 0.10 gl <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diurso | 0,10 polL <0,014 <0014 | o 100% 1 1 100%
Selénio 10 ug Se/L <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sddio 200 mg Na/L 5,0 5,0 0 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mj; S04/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclaroeteno: 10 ug/L <3 (maior L) | <3 {maior L) 0 100% | 1 1 100%
Tetracloroatano = gL <3 <3 — - 1 1 100%
Triclaroeteno - HoL <03 <03 — - 1 1 1 100%
Trihalometanos - total [THM): 100 ng/L <3 (maior L} | <3 (maior LY 0 100% 1 1 -
Cloroftrmio - HolL <3 <3 — —_ 1 1 100%
|Brnmuf6rmio -— poiL <3 <3 — — 1 1 100%
Bromodiclorometana — HOL <3 | <3 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano — gL <3 <3 — - 1 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 <0,10 4] 100% 1 1 1 100%
Ifa-total 0,10 {Nivel de verificacdo} Boll «<0,04 <0,04 0 — 1 1 e
R-Total 1.0 (Nivef de verificacao) BqA = — — -
Raddo 500 1 Bg/L 314 314 o 100% 1 1 100%
Inf: 3 relativa & 40 des situagdes de incumprimento dos VP:

Data da publicitagdo: 22/03/2022
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Divulgagdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontanarios, e cenformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracdes definidas no
Decreta Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controla da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Partmetro [unidadez) Vakor Paramétrico (VP) Unidades Sredis R spnaties 1% 5 e An:[‘!us
Minima Midma superiores VP vP R :
Escherichia Coli Q N/100ml [4] 0 ] 100% 4 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/104ml 0 2 1 0% 2 2 100%
Desinfectante residual - mg C12/L <0,05 <0,05 - - 2 2 100%
Cheirp a 252C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabora 25 C 3 Fator de dikigio <1 <1 1] 100% 1 1 100%
oH 26,5 e 9,5 E. Sorensen 5,2 5,2 1 Q% 1 1 100%
Condutividade 2500 whfem, a 20 °C 46,7 46,7 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mi PtCo/L <5 <5 1] 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 a 100% 1 1 100%
Enterococos fecals (] N/100ml 0 1] 0 100% 1 1 100%
Nimero de caldnias a 22 ¢C s/ alter. anormal . N/mlaz22eC N.D. N.D. 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36 °C s/ alter. anormal __ N/ml a3862C N.D. N.D. 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens ; Q i N/100ml ] 0 Q 100% 1 1 100%
Aluminio 200 1 g Al/L <20 <20 & 100% 1 3 100%
Amonio 0,50 mi NH4/L <0,050 <0,050 1] 100% 1 i 100%
Antiménio 5,0 i Sb/L <0,05 <0,05 ¢ 100% 1 1 100%
Arsénio 10 i As/L 0,32 | 0,32 g 100% 1 1 100%
|Benzeno 1,0 ME/L <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzo|alzireno 0,010 IJE/L ] <{3,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
[Boro 10 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% i 1 100%
Bromato 10 ug Bro3/L <3 <3 0 100% 1 1 1008
Cadmic 5,0 g Cd/L <19 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcip --- mg Ca/L <0,50 <0,50 1 - --- 1 1 100%
Carbono Organico Total e mg/l C - |
Cianetos 50 ug CN-/L <10 <1,0 o] 100% 1 | 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 8,5 3,5 0 100% 1 100%
Clorito 0,7 mgh ClO, -
Clorato o7 mgd ClOy -
Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3,0 Lt} 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/fL <0,010 <0,010 i 4] 100% 1 1 100%
Crémio 50 ug Cr/L <5,0 <5,0 4] 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetana 3,0 pe/L <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100% ;i
Dureza Total — mj CaCO3/L <6,0 <6,0 — - 1 1 100%
Ferro piii] 12k Fe/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Fluoreto 15 mg F-/L 0,051 0,051 0 100% 1 1 100%
Hidrecarbonetos Aroméaticos Policicli 0:10 |;.',"L <0,005 (Maior LQJ| <0,005 {Malor LC) 0 100% 1 1 -— -
|Benzo(b)fluoraniens — HglL <0,005 0,005 — — 1 1 100%
| anteno gl <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
B f)perilena - vgfl <0,004 <0,004 — — 1 1 | 100%
Indena{1,2 3-cd)pirenc = ol <0,004 <0,004 — — 1 1 | 100%
Magnésio == mg ME/L <0,50 <0,50 - = 1 1 1 100%
Mariganés 50 pg Mn/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 33 3,3 0 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NOZ/L 0,069 0,069 0 100% 1 1 100%
Merciirio 1,0 ug Hg/L <0,30 <0,30 Q 100% 1 1 100%
Niguel 20 ug NifL <5,0 <5,0 1] 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg 02/L 1,3 1,3 ] 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ug/L <0,03 {Maior LQJ | <0,03 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
MCPA 610 Ha/L <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Metalaxil 6,10 Bl <0,014 <0014 o 100% 1 1 100%
lAlacloro 0,10 : Bl <0014 1 0,014 1] 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 | [T <0,014 1 <0,014 a 100% ki 1 100%
Deselilterbutilazina 0,10 pg/ 1 0,014 =0,014 o 100% 1 1 100%
|2.4-D 010 ol | <0024 <0,024 [} 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0,19 pgil 1 <0,014 «0,014 1] 100% 1 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 gl <0,03 <0,03 [ 100% 1 1 100%
Diurdo 0.10 pall <0,014 <0014 [ 100% 1 1 1 100%
Selénio 10 HE Se/L <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 __mg Na/L 6,1 65,1 0 100% 1 1 i 5 10056
Sulfato 250 mg 504/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Tetraclorceteno e Triclaraetena: 10 Me/L <3 {maior LOJ <3 {maior LQ) [1] 100% 1 1 100%
Tetracloroseteno — Mgl <3 =<3 - e 1 1 100%
Tricloroeteno - Mol <0,3 <0,3 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total [THM|: 180 HE/L <3 (malor LO) | <3 (malor LO} 0 100% 1 1 -
|Cleroférmic — gL <3 <3 — — 1 4 100%
|Bromoformia — pgiL <3 <3 — - 1 1 100%
Bromediclorometano —_ Ho/L <3 | <3 —_ —_ ki 1 100%
Dibromocloromelano -— L <3 <3 —_ - 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mbSw/ana <0,10 <0,10 0 100% [ 1 1 100%
Alfa-lotal 0,10 (Nivel de verificasfio) BgiL 0,05 0,05 i} — 1 1 —
B-Tolat 1,0 {Nivel de verificagio} =1 = - 1 — - -
Raddo 500 Ba/L 612 612 | 1 0% 1 1 100%
Informacdo complementar relatlva & averiguacio das sluacdes de incumprimento dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento do parématro pH: este incumprimento estd associade s caracteristicas naturais {hidrogealégicas) da origem da 3gua.
2 - Incumprimento do pardmetro microblolégico {Bactérias Coliformes): esté associado a uma falha pantval do sistema de desinfecdo.
3- Incumprimento do pardmetro Radda: este Incumprimento esté associado &s Isticas naturals {hi di origem da dgua
Medidas corretivas:
1- N&o foram tomadas medidas por ndo haver risce para a sadde [parecer da AS ou por auséncia de parecer).
12 - Procedeu-se a limpeza e desinfegio da captagio. 3 - Estd a decorrer um
[processo de averiguacdo de radioatividade na dgua.
Date da publicitagio: 22/03/2022
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Divulgagdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragtes definidas no
Decreto Lei n,2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

K 2
Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico (WP) Unidades g X A_"é"m p ST D e e An:l.i‘ses
Minimo Miximo gHPIofes VE Ui dad, i lizad

Escherichia Coli i [H] N/10Dml 0 19 1 50% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 1 q N/100ml 47 >100 2 0% 2 2 100%
Desinfectante residual I - mg Ci2/L 0,05 0,06 - [ 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 | Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 | Fator de diluiggo <1 1 <1 [ 0 100% 1 1 100%
oH 6,58 29,5 | E.Serensen 6,3 6,3 | 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 psfcm, a20°C 44,1 44,1 i 1] 100% 1 1 100%
Cor 20 myg PtCo/f1. <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdc 4 UNT <0,20 <(;,20 0 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m| M 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de colinias a 22 °C s/ alter. anprmal N/mi a 22eC 217 217 0 100% 1 1 100%
Niimero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 36°C 29 29 [+] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 [+] Q 100% 1 1 100%
Aluminio 200 \aE AlfL <20 <20 a 100% 1 1 100%
|Amanio 0,50 mg NH4/L <0,050 <(,050 1] 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 ug ShyL <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 Jaif As/L 6,17 6,17 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 ug/L <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 |.|EJL <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromata 10 pg Bro3/L | <3 <3 1] 100% 1 1 1 100%
Cddmio 50 i Cd/L 1 <1,0 <10 0 100% 1 1 100%
Célcio - mg Ca/L 3,3 3,3 --- i - 1 1 100%
iCarbono Orgénico Total — mgl C - — 1 | -
Cianetos S0 |4 CN-fL <1,0 <1,0 o i 100% 1 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 5% 5,9 4 100% 1 1: 100%
Clorito 0,7 mgil GIO,

Clorato 07 mgfl CIO,

Chumbo 10 HE PB/L 6,4 6,4 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mit Cu/L <0010 | <0010 0 100% 1 1 10C%
Crémiv 50 pg Cr/L <50 | <50 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 Hg/L <0,3 | <0,3 | 0 100% 1 1 100%
Dureza Total mi CaCO3/L 11 11 | e - 1 1 100%
Ferra | 200 ug Fe/L <10 <10 1 0 100% 1 1 100%
Fluoreto ] 1.5 mg F-/L 0,10 ¢,10 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetas Aromaticos Policicliy 0,10 MEfL <0,005 {Maior LLI| <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 —
|Benzo(b)fluorantenc [T <0,005 <0,006 — — 1 1 100%
|Benzo{igfiuarantena = HgiL <0,002 <0,002 -— — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno - poll <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - oL <D,DD& <0,004 — — 1 1 100%
|Magnésio - myp ML 0,66 0,66 — — i 1 100%
IManganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L 0o 0,024 0 100% 1 1 100%
[Mercdria 10 | ugHel <030 | <030 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 g NifL <5,0 I <5,0 0 100% 1 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg 02/t <10 <1,0 o | 100% | 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 pe/L <0,03 {Maior LOJ | <0,03 {Maior LQ) a 100% | 1 1 100%
MCRA 0,10 pgll | <0014 <0014 0 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 pgiL | <0014 <0,014 0 100% 1 1 100%
|Alacloro 0,10 Ha/L <0,014 <0,014 o] 1 100% 1 1 100%
Terbutifazina 9,10 HolL <0,014 «0,014 o3 100% 1 1 100%
|Desetiterbutiiazina 0.10 Wil <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
2,40 0,10 noiL. <0,024 <0,024 0 100% 1 1 100%
Iimidaclopride 0,10 $#OA. <0.014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 wolL <0,03 <0,03 0 100% 1 1 | 100%
Diurdo 0,10 pgiL <D,014 <0,014 L] 100% 1 1 100%
Selénio 10 ug Se/L _ <D5 <0,5 0 100% 1 1 100% |
Sodio 200 mg NajlL 5.5 | 5,5 0 100% 1 3 100%
Sulfato 250 mg S04/L <5,0 <5,0 0 [ 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclorosteno: 10 #all <3 (maior LO} | <3 (maior LQ} | 0 100% 1 1 100%
Tetracloroateno — pa/il <3 <3 — - 1 1 100%
Tricloroeteno — oL <0,3 <03 — —_ 1 1 100%
Trihalometancs - total (THM): 100 [TEN <3 {malor O} | <3 imaior L) 0 100% 1 1
|Cloroformio — pgil <3 <3 - —_ 1 1 100%
|Bromofdrmio — Mg <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodicloromstano 1 — Hg/lL 1 <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano | — 1 oL <3 ) = = 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 T msv/ano <0,10 @l | ¢ 100% i 1| 100%
Atfa-total 0,10 (Nivel de verificagao) | BolL <,04 <0,04 — — rE—— 1 —
|B-Tetal 1,0 {Nivel de verificagfio) BgA - — -
Raddo 500 Ba/L 37.5 375 0 100% 1 1 1 1 100%

Informagao | relativa & 30 das Bes de incumprimento daos VP:

Causas:

1 - Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimento estd associado as caracteristicas naturais [hidrogeclégicas) da arigem da dgna.

2 - Incumprimento do pardmetro microbiolégico {Bactérias Coliformes € E. Coli): 2s5td associado a urna falha pontual do sistema de desinfegio.

Medidas corretivas:

1 - N3o forem temadas medidas por ndo haver rlsco para 2 saude (parecer dz AS ou por auséncia de parecer).

2 - Procedeu-se 3 limpeza & desinfeciio da caplagio. ’

Tuata <a publicitagiio: 22/03/2022
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Divulgacdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes definidas no
Decreto Lei n.? 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela autoridade competente {(ERSAR}.

Parimetro {unidades} Valor Paramétrico (VP) Unidades g e RGBSy eyl h B :
Rimr= Wanin AN ve Agendadas Realizagas | Andlises Reafizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 1} 0 4] 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 1} 0 [ 100% 2 2 100%
Desinfectante residual --- mg Cl2/L 0,26 1,1 —-- —-- 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de dilvigdo | <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de dilvigdo | <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 29,5 E. Sorensen 5,3 53 1 Q% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a20°C 32,8 32,8 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 | 100% i 1 100%
Turvacio 4 UNT 0,20 0,20 o | 100% 1 1 100%
|Enterococos fecais 1] N/100ml a 0 o] | 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C s/ alter. anormal N/ml a 22eC N.D. N.D. 0 100% 1 1 100%
Nimero de colbnias a 36 2C s/ alter. ancrmal N/ml a 362C N.D. N.D. | 0 100% 1 1 100%
Clostridium periringens [} N/100ml 0 4 | 0 100% 1 1 100%
|Aluminio 200 pg Al/L 110 110 1 0 100% 1 1 100%
|Amédnic 0,50 mg NH4/L <0,050¢ <0,050 [+] 100% 1 1 100%
|Antimdnic 5,0 ug sb/L <0,05 <0,05 [+] 100% 1 1 100%
|Arsénio 10 g AsfL 0,89 0,89 ¢ 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 We/L <0,3 <0,3 o} 1005 1 1 100%
Benzolalpireno 0,010 Mg/l <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg B/L <0,10 <010 0 100% 1 1 160%
Bromata 10 ug BrO3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5.0 ug CdfL <1,0 <1,0 Q 100% 1 1 100%
Cdlcio — mg Ca/L 0,81 0,81 — 1 1 100%
iCarbono Orgénico Total — mg1 & - — -
Cianetos 50 WE CN-/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloreto 250 mg Cl-/L 5,1 5,1 0 100% 1 1 100%
IClorito 07 mgfl CIC, -
Clorato 0.7 mg/l ClO, -
Chumbo 10 ug PhyL <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre 20 mig Cu/L <0,010 <(,010 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 Jag Cr/i <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 30 gL <0,3 <0),3 0 100% 1 1 100%
Dureza Total — mg CaCO3/L 41 4,1 - — 1 1 100%
Ferro 200 1g Fe/L 50 50 4] 100% 1 1 100%
Flugreto 1.5 mg F-fL 0,061 0,061 1] 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclid 10 pg/L <0,005 {Maior LQ) | <0,005 {Malor 1Q) 4] 100% 1 1 -
Benzo{b)fluoranteno —_ Mo/l <0,005 <0,005 —_ — 1 1 100%
Benzo(k)fluorantenc —_ Ho/L =0,002 «<0,002 - — 1 1 100%
Benzo{ghi)perieno — Mo/l <0,004 <0,004 —_ _ 1 1 00%
Indeno{1,2,3-cd)pirenc _ po/L =0,004 =0,004 = = 1 1 100%
Majnésio — mg Mg/L 0,51 0,51 - - 1 1 100%
|Manganés 50 pg Mn/L 11 11 0 100% i 1 1030%
Nitrato 50 mg NO3/L <1,0 <1,0 0 100% 1 1 1030%
Nitrito 0,50 my NO2/L <0,020 <0,020 0 | 100% 1 1 100%
Mercirio 1.0 i He/'L <0,30 <0,30 0 | 100% 1 1 200%
Niguel 20 pg ML <5,0 <5,0 ] | 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 mg 02/L | <1,0 <1,0 s} 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 pafl | <0,03 {Maior LQ) | <0,03 {Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 pail «<0,014 0,614 4 100% 1 1 100%
il 0,10 T <0,014 0,014 | 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0,10 paiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 agiL <0,014 <0,014 0 100% 1 1 1 100%
Desetiltarbutilazina 0,10 HgiL <0,014 <D,014 0 100% | 1 1 100%
l24D 0,10 pgiL <0,024 <0,024 0 100% i 1 1 100%
Inidackopride 0,10 pgil <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 ugiL <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diuriio 0,10 ugll <0,014 <0,014 ) 100% 1 1 100%
Selénio 10 ug Sefl <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg Na/L 4.7 4,7 0 100% 1 1 100%
Sulfato 250 | mgSso4/L <5,0 <5,0 0 100% i 1 100%
Tetraclorceteno e Tricloroeteno: 10 | gl <3 {maior L) | <3 {malor LQ} 0 100% 1 1 100%
Tetracioroeteno -— | P/l <3 | <3 — — 1 1 | 100%
Tricloroetenc — gl <0,3 <0,3 o - 1 1 | 100%
Ttihalometanos - total (THM|: 100 il 3 i 3 o 100% 1 1 1 -
IClaratarmio = pg/L 3 3 — — 1 1 100%
|Bromafarmic — Mo/l <3 <3 — - 1 1 100%
[Bromadicioromatane = gl <3 <3 — — 1 1 100%
Dibramoclorometana —_ pil <3 <3 — — 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 <0,10 o 100% 1 1 100%
|AlFa-total 0,10 (Nivel de verificagéio By/L <0,04 <0,04 0 1 | 1 —
|r-Total 1,0 (Nivel de verificagéo) Ba/ . — | .
|Radio 500 Ba/L 811 81,1 0 100% 1 | 1 100%
Infarmacdo complementar relativa & averiguacdc das situagdes de incumprimento dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimento estd associado 3s caracteristicas naturais (hidrogecldgicas) da origemn da dgua.
Medidas corretivas:
1 - Ndo forzm temadas medidas por ndo haver risco para a saude (parecer da AS ou por auséncia de parecer).
|-Data da publicitagdo: 22/03/2022




4 B

-

'’ TONDELA

MUICETn

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Vale do lobo - S8c Jodo do Monte - 42 Trimestre 2021

’Z—T@&

Divulgagdo dos resuftados de gualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.# 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes definidas no

Decreta Lei n.2 152/2017, de 7 dezembra, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetro [unidades) Valor Paramétrica [VP) Unidades Sty L A.néllss 380 ] i PR An:lsises
Minimo Mixima <Ll Ui Agendadas Reakzadas Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100m| 0 o] 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes V] N/100m! L] 19 | 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual —- mg CI2/L <0.05 <0.05 — - 2 2 100%
Cheiroa 25 °C 3 Fator M_i_lui;ﬁo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 BC 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
rH 265es85 E. Sorensen 5.5 5.5 1 0% i 1 100%
Condutividade 2500 Wifem, a 20°C 57,8 57,8 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mijj Ptlo/L <b <5 1] 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 821 021 0 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m! 0 0 0 100% 1 1 100%
Numera de colénias a 22 eC s/ alter. anormal N/l a 229C 261 261 o] 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36 °C sf alter. anormal N/ml a 362C 56 56 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100% i 1 100%
Aluminio 200 WE AL 120 120 o 100% 1 1 106%
.n_hmdnio 050 mg NH4/L <0,050 <0050 4] 100% 1 1 100%
Antimanio 5,0 wg Sb/L <0,05 <0,05 Ju] 100% 1 | 1 100%
Arsénio 10 ui As/L 0,54 0,54 0 100% 1 1 1 100%
Benzeno 1,0 L <03 <03 0 100% 1 1 1 i00%
|Benm(a)pireno 0,010 AR <0,002 <0,002 0 100% 1 1 1 100%
|Baro | 10 my, B/L <010 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Bremato | 10 g Bro3/L <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmia | 5,0 g CefL <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio -~ my CafL 16 16 - -— i 1 1 100%
Carbono Origdnico Total - mi'l C — - -
Cianeles 50 Hg CN-L <10 <1,0 1] 100% 1 1 100%
Cloreto 250 myj Cl-/L 11 11 0 100% 1 1 100%
Clorito 0,7 mg/1 Clo, - -
|Clorato 07 mgi CIC, -
lchumbo 10 g PbiL «3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mi Cu/L <0,010 <0,010 o 100% 1 1 100%
Crémia 50 g CriL <50 <5,0 4] 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 HE."I L <0,3 <03 4] 100% 1 1 100%
Dureza Total —- mg CaCo3/L 9,0 9,0 i --- - 1 1 100%
Ferro M g Fe/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Fluoreta 15 g F-fL {1050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Hidracarbonetos Aromiticos Polld Q10 Jad1 0N [k 1] | <0,005 (haior L 0 100% 1 1 =
|Benzo{b)fluorantena a— i il <0,005 <0005 — -— 3 1 100%
IBenzn(k}ﬂunramenn — HEA. <0,002 <0,002 - — 1 1 106%
|Benzo(ghijperilenc = gL <0,004 <0,004 = = | 1 100%
Indeno(1,2,3-cd}pireno — Mg/l <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Magnésio - mg Mg/l 1.2 12 — - 1 1 100%
IManganés 50 g Mn/L 13 i3 1 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 3,5 53 0 100% 1 1 100%
Nitrito 0.50 mg NO2/L 0022 eTikig 0 100% 1 1 100%
|deredriis 1,0 g HifL <0.30 al, 33 0 100% 1 1 100%
Nifuel 20 3@ NifL. <5,0 <50 0 100% 1 1 100% |
Oxidabilidade 5.0 mig 02/L <1.0 <1, 0 100% 1 1 100%
Pecticidas Totais 0,50 18 <0,03 [Maior LQ)| <0,03 [Maior LOJ [ 100% 1 1 100%
MCPA 0.10 Ul <0014 «<0,014 0 100% 1 1 100%
|Metalaxil 0,10 pgiL <0,014 <0,014 [] 100% 1 [ 100%
atloro 0,10 pgiL <0,014 <0,014 [ 100% 1 1 100%
[Terbutilazina 0,10 ngiL <0,014 0,014 a 100% 1 1 100%
Desetiterbutilazina 0,10 | poil <0,014 <0,014 0 10054 1 1 100%
2.4-D 0,10 HoiL <0,024 <0,024 4] 100% 1 1 ; 100%
Imidaclopride 0,10 woll <0,014 <0,014 0 100% 1 1 | 100%
Clomirifos 0,10 L <0,03 <0,03 0 100% 1 1 | 100%
Diurdo 0,10 ugil <0,014 <0074 0 100% 1 1 100%
|Selénio 10 pg Sell <0,5 <0,5 o 100% 1 1 100%
Sodia 200 mjj Na/t 6,8 6,8 a 100% 1 1 100%
Sulfato 250 mg SO4/L | <50 <50 o 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 waL l| <3 [maior LCYJ <3 {maior LOJ 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno = ug'l | <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroetena — HgiL | <03 <03 —_ 1 1 100%
Trihalometanos - total {THM): ] Mo/l <3 immr L] | <3 (mafer LQ) 0 100% 1 1 —
Cloroférmio e uil <3 <3 - --- 1 1 100%
|Bromoférmio — pol. <3 <3 — 1 1 100%
|Bromadiciorometanc | = wgll <3 <3 s — 1 1 100%
Dibramoclorometano | — Ho/lL <3 <3 - — 1 4 100%
Dose Indicativa Total ] 0,10 mSv/ano <0,10 <010 1] 100% 1 1 100%
Alfa-total 0,10 [NIvel de verificagio B/l <004 <0,04 0 - 1 1 --
|a-Total 1,0 (Nivel de verificags Bql E = 5 =
Rado | 500 Bl 234 234 [ 100% 1 1 100%
Informacae complementar relativa & averiguac3o das situagdes de incumpritento dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento do parametro pH: este incumprimento esta associado as caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da 4gua.
2 - Incumprimento do pardmetro microhioldgico [Bactérias Coliformes): esta associado 2 uma falha pontual do sistema de desinfegdo.
Medidas corretivas:
1 - Nio foram tomadas medidas par n3a haver risco para a sadde (parecer da AS ou por auséncia de parecer}.
2 - Pracedeu-se & limpeza e desinfegio da captagdo.
Data da publicitacio: 22/03/2022
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Divulgacio dos resultados de gualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracfes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQIA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

i ]
Parametro {unidades) Valor Paramétrico {VFP) Unidades ke LR [ECampHneels bl v 0] 5 .
Minimo | méxmo | SuPerioresVP VP Agendadas | Reallzadas |Andlses Realizadas
|Escherichia Coli 4] NAMOOmI o] 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 NAO0mI 0 0 4} 100% 1 1 100%
Desinfectante residual E= mg Gi2iL z 2 - — 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigao
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigio
pH 26,52 29,5 E. Sorensen o '
Condutividade 2500 uSicm, a 20 °C
Cor 20 mg PiCoflL
Turvagdo 4 UNT =
|Enterocacos fecais ] NMOOmI
Nimera de coldnias a 22 °C f alter, anermal N/m? a 22°C - -
Niimero de colénias a 36 2C s/ alter. anormal Niml a 36°C — -
Clostridivm perfringens 0,0 N/100 ml -
Aluminio 200 ug AL
Amanio 0,5 mg/l NH4
lAntiménio 5,000 ugh Sb
JArsénio 10,0 pofll As
|Benzeno 1 ugi -
lBenzu(a]pirenu 0,0 wgi -
Boro 1 mg/1 B
|Bromato i0 pgh BrO3 -
ICidmio 5 pgl Cd =
Célcio mgil Ca
Carbono Organico Totat — mgll C -— -
|Cianetos 50 pgf CN
Cloreto 250 mgh Cl =
Clarita 0.7 mail CIOZ
Clorata 0,7 mgAl CIO3
Chumba 10,0 o/l Pb =
Cobre F mgA Cu -
Crémio 50 ugh Cr -
1,2-Dicleroetana 3 pai
Dureza Total s mgfi CaCO3 - et
Ferro 200 ugll Fe -
Fluoreto 1,5 mgfi F =
|iHAP): 0,1 nghl -
IBenzo(bHIuorantenn . ugll - - flom
IBenzo(k)qunranteno = pgl - - =
lBenzo(ghi)perileno - HoA - -—
Indeno{1,2,3-cd}pirena - V1] —
Magnésio - mg/l Mg -
Manganés 50,0 pg/l Mn E
Nitrato 50 mgfl NO3 -
Nitrito 0.5 mgl NO2
Mercirio 1 LgA Hg - -
Niguel 20 Hgd Ni -
Oxidabilidade 5 maft 02 -
Pesticidas Totais 0.5 poil
|selénio 10 pgi Se
Sadio 00 mgA Na -
Sulfato 250 mgf SO4
Tetracloraeteno e Tricloroeteno: 10 pgi -
Tetracloroeteno - pgl - . -
Tricloroetenc - gl . - =
Trihalometanos - total {THM}: 00_80 {ponta deentrega) pai
Cloreformio g/l - -
IBrumuférmw’o Mo/l = - -
Iﬂmmndiclorumetanu Vo] - — - —
IDibromucIorumezanu pgft - -
{pose Indicativa Total 0,1 m8v
|Atfa-total 0,10 {Nivel cie Alerta) B - -
{&-Totat 0,10 (Nivel ce Alerta) Ba/l -
Raddo 500 Bg/l

Informagdo complementar relativa & averiguagsio das situag8es de incumgrimento dos VP:
Nio foi detectada nenhuma situagdo de incurnprimento na Zona de Abastecimento deste Fantandric.

Data da publicitagio: 22/03/2022
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Divulgagio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragles
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2 n . SEETEELED N.2 Andlises | % Cumprimanto do feralEos RSO *
Parmetro {unidades) Valor Paramétrica (VP) Unidad! Andlises
Minimo Méximo Eperor Vi Ve dad lizad Realizad:
[Escherichia Coli 0 N/00m! 0 2 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Califormes 0 N 00mI a Q ] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L <0,03 <0,05 = — 1 i 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigZo -
Sabora 25 2C 3 Fator de 4diluigao -
pH 26,5 59,5 E. Sorensen -
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 5 -
Cor 20 mg PiCofL -
ITurvagdo 4 UNT
|Enterccocos fecais o N/100ml - =
Numere de colénias a 22 8¢ s/ alter. anormal Niml a 22G - — .
Nuimere de colénias a 36 ¢C sf alter. ancrmal N/ml a 36°C = . -
Clostridium perfringens 0,0 NA100 ml -
Aluminio 200 g AL ol -
Amonio 05 mg/l NH4
lAntimdnio 5,000 pgA Sb
Arsénio 10,0 pgh As - -
|Benzenc 1 pgA = -
IBenzo(a]pireno 0,0 pad =
IBoro 1 mgfl B -
|Bromato 10 gl Bro3 -
Cadmio 5 pg Cd =
Célcia — mg/l Ca - — -
Carbono Organice Total — mg/l C = =. = -
Cianetos 50 pgh CN -
Cloreto 250 mg/l Cl -
Clorito 0,7 mp Clo2 =
Clorato 0,7 mg/ CI03
Chumbe 10,0 pgll Pb
\Cobre 2 mg/l Cu
|Crémic 50 ugi Cr 5
1,2-Dicloroetano 3 paf
Dureza Total = mg/l CaCO3 = -
Ferro 200 pgf Fe
Flucreto 15 mg/! F
J(HAP): 0,1 pa
I_Benzo(b}ﬁuoranteno —_ pgi - - =
I_Benzo(k]ﬂuoranteno - pad — -
|Benzo(ghi)perileno —_ pad — -
Indeno(1,2,3-cd)pirena — pgi — -
Magnésio — mg/l Mg - — l
Manganés 50,0 pgA Mn =
Nitrato 50 mgl NC3
Nitrito C.5 mg/l NO2
|Mercdrio i pgfl Ha
INiquel 20 HgA Ni
Oxidabilidade 5 mgA 02
Pesticidas Totais 09,5 pgn
Selénic 10 pgh Se
|s¢dia 200 mg/ Na
{sutfato 250 mafl S04 .
[Tetracloreeteno e Tricloroetena: 10 ug/l
etracloroeteno el [e!l] —
Tricloroeteno = paft ~—
Trihalometanos - tota! (THM): 1100_80 {ponto desntrega) pga
Cloroférmio — pgh — -
|Bromoférrm’o —_ pgl — =
|Bromediclarometana — pgil - — -
Dibromotiorometane — ugil - -
Dase Indicativa Tota! 0,1 mSv
|Atfa-total 0,10 (Nive! de Alerta) By - —
|B-Total 1,0 {Nivel de Alerta) Bafl - — ¥
|Radso 500 Byl - i

Infarmagdo complementar relativa  averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP:
N3o fol detectada nenhuma situacio de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontanario.

Dzta da publicitagSo: 22/03/2022




"/ TONDELA

MUNICIPIO

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanérie de Carvalhinho - Guarddo -42 Trimestre 2021

e

Divulgagfo dos resultados de qualidade de agua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteraciies
definidas no Decreto Lein.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Parimetro {unidades) Valor Paramétrico . Valores obtidos N.% Andlises | % Cumprimento do N.2 Analises {PCQA) An:'!‘ises
(ve} Minimo Méximo supsriores VP VP n p) Bealirad P
Escherichia Coli Q N/180ml ] 0 1] 100% 1 | i 100%
|Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg CIZ/L 0,31 0,31 - — 1 1 100%
Chelro a 25 2C 3 Fator de diluigao - =
Sabora 25 2C 3 Fator de diluigao - -
pH 26,595 E. Sorensen - -
Cendutividade 2500 pSicm, a 20 °C = -
Cor 20 mg PiCo/L - -
Turvagio 4 UNT - -
Enterccocos fecais 0 N/A100mI -
Nimero de colénias a 22 :C s/ alter. anormal N/mla 22°C —_
NOmero de colénias a 36 2C s/ alter. anormal N/mf a 36°C —
Clostridium perfringens 0,0 N0 mi - =
Aluminio 200 pg AL
Aménio 0,5 mg/l NH4
Antimdhio 5,000 ugl Sh - -
Arsénio 10,0 pgn As -
|Benzeno 1 pgh
[Benzo(a)pireno 0,0 uoi - -
[Buro 1 mg/l B -
|Bromato 10 pg/l BrO3 -
Cadmio 5 pafl Cd - -
Célcio — mg/ Ca - -
Carbano Organico Total — mgl C = —
Cianetas 50 pgfl N =
Cloreto 250 mgfl Cl -
Clorito 0,7 mg/l Cl02 =
Clorate 0,7 mgA CIO3 = =
Chumbo 10,0 ngil Pk * &
Cobre 2z mg/l Cu
Crémic 50 ugd Cr - ]
1,2-Diclorostana 3 pai - -
IDureza Total - mg CaCo3 =
IFerro 200 pg/l Fe
IFIuareta 1,5 mgfl F -
(HAP): 0,1 ugh -
lBenzo(b)quorantenD i pgi - —
[Benzo(k]ﬂuomntenu — pgh - _
lBenzo(ghi)pen’Iena - kol - —
Indeno{1,2,3-cd)pireno = poi - - = .
Magnésio - mg/l Mg - —
Manganés 50,0 pg/l Mn -
Nitrato 50 mgi NO3 - =
Nitrito 0,5 mg/l NO2
[Merciria 1 pgd Ho
Nigue! 20 pgfl Ni - -
Oxidabilidade 5 mgfl 02
Pesticidas Tatais 0,5 ugh
Selénic 10 ug/l Se
|sédio 200 mg/l Na
Sulfato 250 mg/l 304
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugl
Tetraclorceteno - wgd - — &
Triclorceteno — ugll = -
Trihalometanos - total {THM): L00_80 {ponto deentrega) poA
Claroférmio —_ poll —_ -
|Bromofarmio — wgh = — -
Bramadiciorometano — Hgh = = .
Dibromoclorometano —_ paA - — -
Dose Indicativa Total 0,2 mSv - =
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Bg/l # — =
|B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Byl — | -
Radgc 500 Bg/l E

Infermagio complementar relativa & averiguag3c das situacBes de incumprimento dos VP:
N&o foi detectada nenhuma situac8c de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandric,

Data da publicitacdc: 22/03/2022
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MURICIPIO

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Janardo - Guarddo - 42 Trimestre 2021

e

Divulgacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

5 e %
Parametro (unidades) Valor Paramétrico {VP) Unidad Yolores s i A.nélises LupiEnentaty 7 Al (P8} Andlises
Minime Miximo | 3uperioresVP i Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli 0 N/M0OmI a 0 0 100% 1 1 100%
{Bactérizs Coliformes 1] N/100m! Q o o 100% 1 1 100%
Desinfectente residual - my Cl2/L 0,72 0,72 — - 1 1 100%
Chairo a 25 ¢C 3 Fator de diluigag -
Isabora 25 eC 3 Fator de diluigad
pH 26,5e<9,5 E. Sorensen
Condutividade 2500 pSfem, a 28°C
Cor e mg PiCo/L
Turvagdo 4 UNT
Enteracocos fecais 0 N100m! -
Numero de coléniasa 22 2C </ alter. anormal N/ml & 229C = = -
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C
Clostridium perfringens 0,0 NA00 m!
jAtuminic 200 Hg AL
Amdnio 0,5 mgi NH4
Antiménio 5,000 ugfl Sb
Arsénio 10,0 HgN As -
|Benzena 1 kg
IBenzo{a]pireno 0,0 pai
IBora 1 mg/l B -
|[eromata 10 ugil BrO3
.Cadmic 5 pafl Cd
Célcio — mg/l Ga - == - H
|Carbone Qrganico Total —_ mgfi C -
Cianetos 50 pgfl CN -
Cloreto 250 mgf! Cl -
Clarito 07 mg/l Cl0Z -
Clorato 0,7 mg/! CIO3 -
Chumbo 10,0 woil Pb =
Cobre 2 mgA Cu -
Crémio 50 pgf Cr -
1,2-Dicloraetano 3 Mgl -
Dureza Total — mgf CaCO3 - - - -
Ferra 200 Hg/l Fe -
Fluoreto 1,5 mgl F
[rap): 0,1 ugil
IBenzo(b]ﬂuoranteno == ugi - —
IBenzD(k)quorameno - ug!l 5 = =
IBenzo[ghi)perileno - HoA --
Indene(1,2,3-cd}pireno - poi ~-
Magnésic - mg/l Mg = = -
Manganés 50,0 HeA Mn
|Mitrate 50 mgl NO3
Nitrita 0,5 mg/l NO2 -
Merclirio 1 pgd Ho -
Niquel 20 Mo/l Ni -
Oxidahilldade 5 mgfl 02 -
Pesticidas Totais a,5 pght -
|5elénio 10 ugfl Se
Sodio 200 mo/l Na
Sulfata 250 mgft SC4 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugh -
Tetracloroeteno == V] ==
Tricloroeteno - ug/l -~
Trihalomatanos - total {THM): 100_80 (ponto deentreges) eyl
Cleroférmic Eee Hah — -
|Bromoférmln - pg# = B
IBrDdeicInrnmetano = paf = -
IDihromoclorornetano - pgi == -
lDose Indicativa Total 0,1 mSv
jaifa-tatal 0,10 (Nivel de Alerta} Bg/l . -— -
|&-Total 1,0 {Nivel de Alerta) Bag/l - = - .
Raddo 500 Bg/

Informagdo complementar relativa 4 averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP:
N2o foi detectada nenhuma situaco de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

JData da publicitagSo: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipto de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Caselho - Guarddo - 4¢ Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto & respetivas alterages
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembyro, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

. ) Valores obtidas N.2 Anlises | % Cumprimento do N.2 Anilises (PCOA) ) :‘
Parkmetro (unidades) Valor Paramétrice (VFP) Unidadk -
Minimo Méxima B P Agendadas Realizadas Realizadas
[Eseherichia coli 0 N/100mI 0 0 o 100% 1 1 100%
[Bactérias Coliformes 0 N/100ml a 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg G2/ <0,05 <0,05 — = 1 1 100%
Cheira a 25 EC 3 Fator de diluigiio
Sabora 25 £C 3 Fatar de diluigic
pH 26,5e59,5 E. Sorensen - -
Condutividade 2500 wSiem, a 20 °C -
Cor 20 mg P1Co/L -
Turvagiio 4 UNT -
Enteracocos fecals 0 N/100m! -
Nimero de colénias a 22 2C s/ alter. snormal Niml a 22°C - — -
NUmero de colénias a 36 2C sf alter. anormal N/m! a 36°C - — = -
Clestridium perfringens 0,0 N/100 il
IAluminio 200 pg AlfL
lAmdnic 0,5 ma/l NH4
lAntiménic 5,000 wgf Sb -
Arsénio 10,0 pgft As
Benzens 1 yall
|Benzofalpirenc 0,0 T1] -
IBorc 1 mai B -
|eromate 10 pa Bro3 -
Cidmio 5 pgfl Cd -
Calcio — mg/!t Ca - ---
Carbane Qrganico Total — mg/l C - —
Cianetos 50 pg/ CN -
Cloreto 250 mg/l Cl -
Clorito 07 mg/ CIO2
Clorato 0,7 mail CIO3
Chumbo 10,0 ugll Ph
Cobre 2 mg/l Cu =
|Crémia 50 KoA Cr
1,2-Dicloroetane 3 pgi
Dureza Totzl — mat CaC03 = = =
Ferro 200 pg/l Fe
Fluoreto 1,5 mgil F
(HAP): 0,1 ugh =
|Benzeibifiuorantens — pgi —
[Benze{kifucrantenc — pghl -
I_Benzo{ghi}perileno — podl = -
IIndenu(l,Z,B-cd)pireno - paA - —
Magnésio — mgil Mg - —
IManganés 50,0 1ol Mn =
Nitrato 50 mgfl NO3 -
Nitrito 0,5 mi| NO2 -
Mercirio 1 pgf Hy
Niquel 20 ugd Ni
|Oxidabilidade 5 ma/l 02 *
Pesticidas Totals 05 poA *
Selénio 10 poi Se
Sédio 200 mg/l Na *
sulfato 250 magd $04 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 poA
Tetracleroeteno — pgd — - -
Tricloroeteno - pgh - = = -
Trihalometanos - total (THM): 100_80 (ponto deantrega) pgh
(Cloroférmio - pgl — -
|Bromoférmio — pgll = - =
[Bromediciorometano — ugl - i
Dibromoclorometano — pgh — -
Dose Indicativa Total 0,1 mSv =
,Alfa-toial 0,1¢ [Nivel de Alerta) qul N N s
|r-Total 1,0 {Nivel de Alerta) B/l = ==
Radic 500 Ba/l -

Informagdo complementar relativa a averiguag8o das situagdes de incumprimento dos VP:
NZo foi detectada nenhuma situagdo de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandric.

Data da publicitagBo: 22/03/2022
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MUNTCIDES

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Caramulo Rede 1 - Guard&o - 42 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de gualidade de 4gua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragfies
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

o S Valor Paramétrico | - R o N.tAndlises | % Cumprimento do pi Bndlees tR0AY An:ises
by Minima Miximo | Superiores VP vP T = = o
Escherichia Coli o N/00ml o o 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 0 N/100mI 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L <0,05 <0,05 - — 1 1 100%
Chelro a 25 9C 3 Fator de diluizSo -
Sabar a 25 ¢C 3 Fator de diluicfio -
oH 26,5595 E. Sorensen - -
tCondutlvidad_e_ 2500 uSlem_z20°Q
Car 20 my PtCo/l
{Turvagdo 4 UNT - =
Enterococos fecais 0 N/1D0ml
Niimero de colénias a 22 2C s/ alter. anormal Niml a 22°C - - *
Niimero de coldnias a 36 2C s{ aiter. anormal N/ml a 36°C - - =
Clostridium gerfringens 0,0 N/100 mi
| Aluminio 200 w AL
lAmdnio Q0,5 mgt NH4 - -
Antiménio 5.000 upl Sb
Arsénio 10.0 il As
|Benzena 1 pgh - =
Iﬂenzn(a)pireno 0.0 g
IBDro 1 mg B
[Bromato 10 Bl Brod - -
Cadmio 5 ugh Cd -
Cilcio — mol Ca - — -
|Carbiono Organico Total mr mafl C = — -
Cianetos 50 pigh CN -
Clareto 250 myi Cl
Clorito 6.7 gt ClIO2
Clorato 0,7 mit O3
Chumbo 10,0 ug!l Pb
Cobre 2 ma/l Cu
Crémio 50 gl Cr
1,2-Dicloroetano 3 gl
Dureza Total = mp'l CaCO3 = -
Ferro 200 Lzl Fe
Fluoreto 15 migit F
{HAP]: 01 g
8enzo{aflucranteno e gh =
Benzo{kifluoranteno — i
Benzoighilperilenc - g - = —
Indeno|1,2,3-cdipirenc il -
Magnésio - mgi Mg -
IManganés 50,0 wgt Mn - -
Nitrato 5¢ mght NO3 -
Nitrito 0.5 milt NO2
IMercirio 1 gt Hyg
Nizuel 20 L Ni
Cxidabili 5 mp 02
Pasticidas Totais 05 [T
Selénio 10 i/l Se
5adio 200 mgfl Na
|Sulfate 250 mill S04
Tetracloroeteno e Tricloroetena: 10 wai
Tetracloroeteno _— jag - . -
Tricloroeteno - wil e -
|Trihalometancs - total [THM: 00 80 jionto deentsial wiil
Clorofarmio - g = = - -
Bromoférmio will = i
|Bromadiclorometano ugh
Bibromoclorometano - bt o -
Dose Indicativa Total 01 mSv = =
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bagi - — =
|B-Tota! 1,0 {Nivel de Alerta} Ba/l B .
Rad3o 500 Bai -
Infarmacdo complementar relativa 3 averiguagac das situagdes de incumprimento dos VP:
Naéc foi detectada nenhuma situagdo de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fantandrio,
Data da publicitagio: 22/03/2022
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/ TONDELA

MUMICTPIO

Controle Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Caramulo Rede 2 - Guard3o - 42 Trimestre 2021

e

Divulgag8o dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragfes
definidas no Decreto Lei n.? 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR}.

Valores obtidos N2 Andlises | % Cumnprimento do N.¢ Andlises (PCQA) *
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico {VP) Unidades Andlises
Minimo Mixima UEEEE i Agendadas Realizadas Realizadas
[Escherichia Coli 0 NA0OmI [ 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes 7 N/100m| 3 0 2 100% 1 1 100%
Desinfectante residua! - mg CI2/L <0,05 <0,05 - - 1 1 100%
ICheiro a 25 eC 3 Fator de diluigéo
|5abor a 25 2C 3 Fator de diluigdo
pH 26,5 e £8,5 E. Sorensen
Condutividade 2500 uSiem,a 20 °C -
Cor 20 mg PtCo/L
Turvagdo 4 UNT
Enterococos fecais o N/100ml
Numero de caldnias a 22 oC s/ alter, anormal N/m!a 22°C - - = = -
Nimero de coldnias a 36 2C s{ alter. ancrmal N/ml a 36°C - — - -
Clostridlum perfringens 0,0 N/A00 mi
Atuminio 200 g AL
Amdnio 9,5 mgl NH4
Antiménio 5,000 pgA Sb
|Arsénio 19,0 ugl As
Benzeno 1 pghl -
'Benzo(a)pireno 0,0 pgfl -
|Boro 1 mgfl B -
Bromato 10 gl Bro3 -
ICadmic 5 ypA Cd -
Célcia - mg/l Ca - - -
Carbono Orgénico Total - mgl C - -
Cianetos 50 pel CN
Cloreto 250 myfi Cl
Clorito 07 mgf Cl02
Clorato 0,7 mghl 03 - -
Chumbo 10,0 ugf Pb - -
Cobre 2 mgfl Cu = -
Crémio 50 oA Cr - -
1,2-Dicloroetano 3 ugi - -
|Dureza Total - mg/l CaCO3 - - = =
Irerro 200 ueA Fe -
Flucreto 1,5 mg/l F
(HAP}): 0,1 ugl -
Benzo(b)fluorantena - pgl = =
|Benzoikifluoranteno - nai -
IBenzo(ghijperilenc - pgl - -
Indenc(1,2,3-cd)pirena - g -
Magnésio == mg/l Mg = = - -
Manganés 50,0 ugd Mn - -
Nitrato o mgl NO3 - -
Nitrite 0,5 mg/ NQ2 a =
|Mercirio 1 uai Hy - -
Niguel 20 pgh Ni -
Oxidabilidade 5 mg/l 02
Pesticidas Totais 9,5 pgh
Selénio 10 g Se
5odlo 200 mgi Na
Jsulfato 250 mgA S04 -
Tetracloroetens e Tricloroateno: e wgl - -
Tetracloroeteno == pad —
Triclorceteno - [1]s7}] -—
Trihalometanos - total [THM): 100_8C [ponto deentrega) #g =
Cloroférmio - [Ts7]) = - -
Bromoférmio — ugh o
\Bromadiclorometanc — pgl -
Dibrermoclorometano - ugl == =
Dose Indicativa Total 0,1 m3y
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Bafl —
|B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Bqgfl -
Raddo 500 Bafl

Informacio complementar relativa & averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP:
Néo foi detectada nenhuma situagfo de incumprimentc na Zana de Abastecimento deste Fontandrio.

Data da publicitagio: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Silvares - 42 Trimestre 2021

sy

Divulgagdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontandrios, em confarmidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosta e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR),

: Valores chtidas N.2 Andfises | % Cumpri o N.2 Andlises (PCCA} ;“s
Patarnetro {unidades) Valor Paramétrico (VP) Unidad o ey Al o i - ——— = "An" fs

Escherichia Coli 4 N/ 00mI 0 0 1} 100% 1 1 100%

|Bactérias Coliformes [ N/100ml [¢] 0 fi] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg Cl2/L 0,2 0,2 - - 1 1 100%

Chelro a 25 2C 3 Fator de diluigda -
|sabora252C 3 Fator de diluigéo -

pH 26,5€595 E. Sorensen -

|Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C

|Cor 20 mg PtCoil -

ITurvagdo 4 UNT =

Enterococas fecais 1] N/10GmI

Numero de coltinias a 22 2C s/ alter. anormal Niml a 22°C . -

Numera de colonias a 36 2C sf alter. anormal N/ml a 38°C — =

Clostridium perfringens 0,0 NAGO mi

Aluminio 200 Hg AL

Ambnio 0,5 mg/l NH4 =

Antiménio 5,000 Hofi Sb -

Arsénio 10,0 Hol As -
|Benzeno 1 Hedl -

IBenzo(a}pirenu 0,0 pgft -

Boro 1 mg/l B -

Bromato 10 Ho/l BrC3 -

|Céddmic 5 HgA Cd -

|Célcio — mg/l Ca -

Carbone Qrganico Total - mg/l C -

Cianetos 50 ugd CN

Cloreto 250 mgfl G}

Clotita o7 mgh €102

Clorato 0,7 mgfi CIO3

Chumbo 10,0 uglt Pb

Cobre 2 mgi Cu

Cramio 50 HgA Cr

1,2-Dicloraetano 3 pog/l
.Dureza Total - mg/l CaCO3 - —- - T
[Ferre 200 ugfl Fe

Fluoreto 15 mg/l F

(HAP): 0,1 el =

Benzo{b]fiuoranteno padl

Benzo{kjfluoranteno pgh

Benzo{ghi}perilena — po/dl - —

Indenc(1,2,3-cd)pireno Hafl - -— =

Magnésic - mai Mg - —
|Manganés 50,0 Mg Mn =

Nitrato S0 mg/d NO3 -

Nitrite 0,5 mg/l NG2 -

Merciric 1 pafl Hg

Niquef 20 ped NI

lOxidabilidade 5 mg/l G2 *

Pesticidas Totais 0,5 pgi

Selénio 10 ugll Se

sodio 200 mg/l Na
[sutiato 250 mg/l S04
ITe‘(racloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugh

etracloroetena - pgi - - -
| Tricioroetena - ugh - - - -

Trihalometanos - tatal (THM): 100_80 {ponto deentrega) Mg

|Clorofdrmio e Mo/l -- -
|Bromoférmio pafl - - -~- 3
|Bromadiclorometans e pefl -

Dibromoclorometano - Jgdt --- ‘

Dese Indicativa Total 0,1 mSy - -

Ala-total 0,10 {Nivel de Aferta) Ba/l - - -
|B-Total 1,0 {Nivel de Alerta) B! - -
IRadzo 500 BgA |

Informacdo cermplementar relativa a averiguagde das situagSes de incumprimento dos VP;

Nio foi detectada nenhuma situagde de incumprimento na Zona de Abastecimerto deste Fontandrio.
Data da publicitago: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanério de Carvalhal da Muiher - Silvares - 42 Trimestre 2021

s

Divulgachio des resultados de qualidade de agua na rede de fontanaries, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteractes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

. Valor Paramétrico Valores obtidos N.2 Andlises | % Cumprimenta do N.2 Andlises (PCOA) L]
Pardmetro (unidades} Unidades ) . n
gl Minimo Miximo | SuperioresV® L Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
|Escherichia Coli 8] N/AOOmI [} [} 1] 100% 1 1 100%

|Bactérias Coliformes 4] N/100mt 0 o o 100% 1 1 100%

Desinfectante residual e mg CI2/L <0,05 <0,05 — - 1 1 100%

Cheire a 25 °C 3 Fator da diluigio -

Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigiio - *

pH 255e<85 E. Scrensen = -

Candutividade 2500 pSicm, a 20 °C

Cor 20 mg PtCo/L
ITurvacio 4 UNT -
|Enterococas fecais 0 N#100ml - -

Nimero de colénias a 22 2C s/ alter. anormal N/ml a 22°C - - -

Nimero de colénias a 36 &C sf alter. anarmal N/ml 3 36°C -

Clostridium perfringens 0,0 N/100 mi £

Aluminio 200 ng AlL -

Aménio 0,5 mgfl NH4 - -

Antimdénio 5,000 ugA Sb

Arsénio 10,0 vall As
|Benzeno 1 Hafl -

IBenzo(a)pirenu 0,0 uadl -
IBoro 1 mg/l B
[Bromato 10 pgfl Bro3

Cadmio 5 ugi Cd =

Calcio - mg/l Ca - .

Carbono Orgénico Total - mg/l C -

Cianetos 50 pgfl CN

Clareto 250 mg/ Cl -

Clorito 07 mgAl Cl02
iClorato 0,7 mgf CIO3

humbo 10,0 pg/l Pb =

Cobre 2 mgfl Cu -

Cramio 50 pgi Cr -

1,2-Dicloroetano 3 Mg/l

Dureza Total - mgh CaCO3 -

Ferro 200 pefl Fe

Fluoreta 15 mgl F : =
|(HAP]: 0,1 wol
IEenza(b)quoranteno — uafl — -
IBenza(k]ﬂuoranteno ua/l -
|Benzo(ghi)perileno - pe/l — -

Indena(1,2,3-cd)pirena - pai -

Magnésio - my/l Mg —

Manganés 50,0 Pl Mn
|Nitrato 50 mg NO3

Nitrito 05 mgfl NO2

Mercirio 1 MgA Hg

Niquel 20 Mo Ni

Oxidabilidade 5 mgfl 02
Pesticidas Tatais 0,5 peh
|5eténic 1o ugl Se
[sadio 200 mg/l Na
[sulfato 250 mg/l S04 =

Tetrzclarcetena ¢ Tricloroeteno: ic paf

Tetraclarceteng el i - - -

Tricloroetena — wafl - — = -

Trihalometanos - total (THM): 00_BO {ponto deentregal pail -

Cloroférmio - V) - -
|Bromoférm'|o wafl -
|Bromediclorometano - Lail . -

Dibromaclorometano = pgi —

Dase Indicativa Total 0,1 mSv =

Alfa-total £,10 [Nivel de Alerta] Bgfl - == -
|B-Total 1,6 (Nivel de Alerta} Bqf - - -
|Rad3o 500 Bqfl -

Informagdo complementar refativa 4 averiguagie das situagées de incumprimente dos VP;
Mo foi detectada nenhuma situaciio de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

[Data da publicitacdo: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Marruge - Barreiro Besteiros - 42 Trimestre 2021

==

Divulgagio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

S & Ansh
Pariimetro {unidades) Valor Paramétrico {VP) Unidadk it Lk A_né"m EAUARERTITDE bl —Tuie) An;lises
Minimo Mixmo | SuperiaresvP R Agendadas Realizadas Realizadas
|Escherichia cali 4 NAGOmI 0 ¢ 0 100% 1 1 100%
|Bactérias colifarmes 1] NA00mI 0 ] 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual mg CI2/ <0,05 <0,05 1 1 100%
Cheiro a 25 £C 3 Fator de diluigde -
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigdo -
oH 26,52%9,5 E. Sorensen -
iCondutividade 2500 pSiem, a 20 °C =
Cor ey mg PtColL
Turvagio 4 UNT
|Enterococos fecais 0 N/A1DOmI
Numero de cotdnias a 22 2C s/ alter. anormal Nfml a 22°C —
Ndamero de colénias a 36 2C sf alter. anormal N/ml a 36°C — -
iClostridium perfringens. [+H N/A00 ml
Aluminio 200 pg AllL
|Aménic 0,5 mgi NH4
Antiménio 5,000 Hgh Sb
Arsénio 10,0 pafl As
|enzeno 1 Hadl
IBe;nzo(a:lpireno 0,0 paA
IBoro 1 mgA 8
IBromate 10 pal BrO3
Cadmio 5 pgn Cd
Calcio mg Ca -
Carbono Orgénico Total - mgA C —
Cianetos 50 ol CN
Cloreto 250 mgi C!
Clorto 0,7 mg/ Clo2
Clorato 0,7 mg/ CI03
{Chumbe 10,0 gl Pb
{Cobre 2 mad Cu
iCromio 50 gt Cr
1,2-Dicloroetano 3 uian
Dureza Total Pl mgi CaCO3 -
Farro 200 gl Fe
Fluareto 15 mgh F
|[HAP) 01 Ho
[Benzofbifluaramera pai -
IBenm(k]flunrantenn — vad - -
|Benm(ghi]perileno — et} = =
Indeno(1,2,3-cd)pirena — pgi - =
Magnésio — mgfl Mg -
Manganés 50,0 =3t Mn -
Nitrato 50 mod NO3
Nitrito 0,5 mgfl NO2
Mercurio 1 pgi Hg
Niquel 20 pgh Ni
|Oxidabilidade 5 mgA 02
Pesticidas Totais 05 pan
Selénio 10 pgl Se
Sodio 200 mgA Na
Sulfato 250 mgll S04
Tetracloroetena e Tricloroeteno: 10 poi
Tetracloroeteno = pgi ==
Tricloroeteno — pgh -
Trihalemetanos - total {THM): 100_820 {ponto deentrega) il
Claroférmia - i ==
|Bromoférmio ugh
{eromodiclorometana - HoA —
Dibromoclorometano - ueh —
Dose Indicativa Totsl 0,1 mSy
Alfa-total 0,10 {Nive! de Alerta) Bad
L-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ban
Raddo 500 Bg/

Informagdo complementar refativa 3 averiguagio das situagées de incumprimento dos VP:
N&o fol detectada nenhuma sitvagdo de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

Data da publicitagdo: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Tarrastal - Barreiro Besteiros - 42 Trimestre 2021

e

Divulgacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreta Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controla da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

. T 5 - ==
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (vP}|  Unidad R — e g SO TTRS et Andlises
Minimo Méximo superiores VP VP \gendada Realizad Aeafirad
Eschetichia Coli Q Ni100ml 0 o 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 0 N#100m! [ [ G 100% 1 1 100%
Desinfectante residual --- mg CIZ/L 11 11 - --- 1 1 100%
Cheiro a 25 &C 3 Fater de diluigio -
Sabera 25 ¢C 3 Fatar de diluigao
pH 26,5 e 59,5 E. Sorensen
Condutividade 2500 pSiem, a 20 °C -
Cor 20 mg PtCaoll
Turvagdc 4 UNT
Enterococos fecais o N/100ml
MNumerao de colénias a 22 2C s/ alter. anormal N/ml a 22°C -
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C =
Clostridium perfringens 0,0 NM100 ml
Aluminio 200 pg AL
Amdnio 0,5 mgfl NH4
Antimdnic 5,000 ugh Sb
Arsénio 10,0 Mg/l As
Benzeno 1 Haf -
Benzo(a)pireng 0,0 uall
Boro 1 mgf B
Bromato 10 ugfl BrO3 -
Cadrmio 5 ug/l Cd -
Calcio - mg/l Ca - —-— - -
Carbeno Orgénico Total - mgi & - - - =
Cianetos 50 ugfl CN
Cloreto 250 mgd Cl
Clarito 0.7 mgf CIO2 -
Clorato 0,7 mgAl CIO3 =
Chumbo 10,0 Mafl Pb -
Cobre 2 mg/l Cu -
Crémio 50 ugh Cr -
1,2-Dicloroetanc 3 Hgft
Dureza Total - mg/l CaCC3 --- =
Ferro 200 Mgh Fe - =
Fluareto 1,5 mgl F -
{HAP): 01 el -
Benzo(h)fluorantenc pafl - - - -
Benzofkifluoranteno ugh - -
Benzo{ghi)perilena - ugh -
Indeno(1,2,3-cd)pirenc = [Ve]]] ==
Magnésio - mg/l Mg - -
Manganés 50,0 g/l Mn
Nitrato 50 mg/l NC3
IN‘nrito 0,5 mgh NC2
IMercﬁrin 1 VoA Hg =
[nicuet 20 Haf Ni
Oxidabilidade 5 mgfl 02
Pesticidas Totais 0,5 gl -
Selénio 10 pgi Se -
Sadio 200 mgA Na -
Sulfate 250 mg/l 504 =
Tetracloroeteno & Tricloroetena; 10 ugh -
Tetracloroeteno Jils] -
Tricloreeteno == Mg - — -
Trihalometanos - total (THM): 100_80 (ponta deentrega) pgi - =
Clorofdrmio — ugfl —
Bromofdrmio Mgl
|Bromadiclorometano Hg#l - -
Cibromoclorometano - pan - -
Dose Indicativa Total 0,1 mSv
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) BagA — -
|&-Total 1,0 {Nivel de Alerta) BagA - -
[Rradzo 500 Bg/l |

Informagdo complementar relativa 3 averiguacdo das situacBes de incumprimento dos VP:
Nio foi detectada nenhuma situagio de incumprimento na Zona de Ahastecimento deste Fontanario.

Data da publicitagdo: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano

Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Tojosa - Barreiro Besteiros - 42 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei #.2 306/2007, de 27 de agosto & respetivas alteragBes definidas

na Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

(] i %
Parfimetro {unidades) Valor Paramétrico [VP) Unidades b o] RPEGAEE ) o3 Gl N ARk N Andlises
Minimo Méximo pupenoes NG e Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli 1] NHOOmI 0 a 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Califormas 0 N/100mI >100 >100 1 9% 1 - 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L <0,05 <0,05 — — 1 1 100%
Cheiro a 25 oC 3 Fator de diluigdo
|sabora 252C 3 Fator de diluighc
pH 26,5e%5,5 E. Sorensen -
Condutividade 2500 HS/cm, a20 *C -
Cor 20 mg PiCorlL -
Turvagio 4 LUNT
Enterococos fecais o NAOOmI -
Namera de coldnias a 22 8C s/ alter. anormal Nfml a 22°C - - -
Nidmero de coldnias @ 36 °C s/ alter. ancrmal Niml a 36°C - — =
\Clestridium perfringens 0,0 NHOO0 mi
|Aluminio 200 g AL
Ambnic 0,5 mg/l NH4
Antimdnio 5,000 HgA Sh
JArsénio 10,0 Hat As
|Benzena 1 pgl
IBEnzo(a)pirenu 0,0 Ho =
IBurn 1 maf B - =
IBromata 10 pgfl Bro3
Cadmio 5 pal Cd -
Cilcio — mgh Ca —
Carbono Organico Total — mgl C = -
Clanetos 50 gl CN
Cloreto 250 mgd Cl
Ciorito 0,7 mgi €102
Clorato 0,7 mg/ CIO3
|Chumbo 10,0 g/l Pb -
|Cobre 2 mg Cu
{Cromia 50 g CF
1,2 Dicloroetanc 3 g
Dureza Total — ad Galonl -
Fatro 200 g FE
Fluorete 1,5 mgh ¥
JIHAPI: 0,1 il
IBenm{h)ﬂuoranteno — 1 — -
IBenzo(k]ﬂuorantena == igh - -
IBenln(ghi)periJenu - ug H -
Indenc(1,2,3-cd)pireno — W —
Magnésio - mll Mg — =
Manganés 50,0 LG Wiy
Nitrato 50 migh NETR
Nitrito 0,5 g W2
Merctrio 1 1&g Hp
Niquel 20 g M
Oxidabilidade 5 g 0
Pesticidas Totais 05 (ti]
|selénio 10 it Se
|sédic 200 maf Ka
Sulfato 250 mghtEc4
|Tetracleroeteno e Tricloroetenc: 10 g
Tetracloreetana == an - - - s
Tricloroeteno - wgh ~-
Privmiametzras - tonae [THIA) 10 ) (D ) ug
T it — ugh =
|Bromoférmio — ugh —
IBromadiclorometano = ugh - S
Dibromoclorometano - pa —
Dose Indicativa Total 0,1 mSv - -
Alfa-total 0,10 [Mival de Alerta} BgA -—
I&-Tutal 1,0 (Nivel de Alerta} Bgl - -
|reddo 500 Ba/l

Causas:

Medidas corretivas:

1 - Procedeu-se a limpeza e desinfegdo da captacio.

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP

1 - Incumprirnento do pardmetro microbioldgico (Bactérias Colifarmes): esta associado a uma falha poniual do sistema de desinfeg3o.

Data da publicitagio: 22/03/2022




Municipic de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Vale do Porco - Barreiro Besteiros - 42 Trimestre 2021
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MUNICIRIO

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano

B

Divulgacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Contrelo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

N = .
Pardmetro (undades) Valor Paramétrico (VP) Unidad abren g N A,néﬁses GG D ] An:lilses
Minimo Miximo ST b \gandad; lizadas lizad
Escherichia Coli a NACOmI 0 [ 4] 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 1] NMO0m| i) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L <0,05 <0,05 - -- 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigio -
Sabor a 25 9C 3 Faior de diluicio
pH 26,5e€9,5 E. Sorensen
ICondutividade 2500 uSlem, a 20°C
Cor 20 my PtCo/L
Turvacdo 4 UNT
Enterococos fecais Q N{100m!
Mdmera de coldniasa 22 ¢C s/ alter. anormal Niml a 22°C - = =
Numero de coldnias a 36 £C s/ after. anormal N/ml a 36°C — B -
Clostridium perfringens 0,0 N/1C0 ml
Al 200 ug AL -
|Aménio 0,5 mgh NH4
lAntimonia 5,000 ugl Sb
Arsénio 10,0 ugh As
|eenzeno 1 peh
IBenzo(a]pTreno c,0 pgh
|Bore 1 mgh B
IBromato 10 ug/l BrO3
Cddmio 5 g Cd =
Calcio mg/l Ca - -
Carbona Orgénico Total - mgl C - -— =
Cianetos 50 ugn CN
Cloreto 250 mgA Cl
Clorite 07 mgA CIC2
Clorato 07 mgh CIC3
Chumbo 10,0 Hoh Pb
Cobre 2 mgfl Cu
|Cromio 50 pan Cr
1,2-Picloroetano 3 pgi
Dureza Total mgi CaCO3
Ferro 200 pg,ﬂ Fe
Fiuoreto 1,5 mgA F
JiHAP): 0,1 Lgh
IBenlo(b)ﬂunranteno - pai -
IBenzo(kaIunrantenn = Tt} -
|Benzoighiiperilena - pai —
Indeno(1,2,3-cd)pirena == ugh - —
Magnésio — maA Mg - -
Mangangés 50,0 LgA Mn -
Nitrato 50 mgll NC3
Nitrito 0,5 mg NO2
|Mercirio 1 gt Hg
Niquel 20 W Ni
|Cxidzbilidade 5 mgf Q2
Pesticidas Totais 0,5 pgl
Selénia 190 HyA Se -
Sodio 200 mgf Na
Sulfato 250 mgf S04
Tetracloroeteno e Tricloroetena: 10 pgh
Tetracloroeteno - ugi - - -
Tricloroetenc = [0e] — = =
Trihalometanos - total (THM): 100_20 (ponto deentrega| HgA
Claroférmio = pgA -
|Bromofarmio . i —
|Bromadicloremetann e pi -
Dibromockirometana - pgh - - =
Dose Indicativa Total G,1 mSv -
|Alfa-total 0,10 (Mivel de Alerta) Bgn — -
|&-Total 1,0 (Nivel de Aleria) Bafl - = o
IRadsc 500 Baf

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagBes de incumprimenta dos VP;
N3o foi detectada nenhuma situagdo de incumprimenta na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

Dats da publicitagio: 22/03/2022
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Linheiro - Casteldes - 42 Trimestre 2021

B

Divulgagdc dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCOA) aprovade pela autoridade competente (ERSAR).

' . Valores obtidos N2 Andlises  |% Cumprimenta do N.2 Andlises (PCQA) 'I
Parametro (unidades) Yalor Paramétrico {VP) Unidack Andlises
Minimo Maxima AT A Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli 0 NA00mI 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes. 0 N/100m? ] 0 a 100% 1 1 2005
Desinfectante residual - mg Cl21. <0,05 <0,05 - — 1 1 100%
Cheirea 25 2C 3 Fator de diluip2o -
fsabora 25 2C 3 fator de dilvigao -
pH 26,5@ 59,5 E. Soransen =
Condutividade 2500 pSicm,a20°C
Cor 20 mg PiColL -
Turvagio 4 UNT =
Enter¢eoces fecais 0 N/100ml -
Nirmero de colgnias & 22 2C s/ alter, anormal Niml a 22°C - —
Nomere de coldnias a 36 2C s/ alter. anarmal N/iml a 36°C = -
Clastridium perfringens 0,0 NHM00 ml -
Aluminio 200 Hg AL
Amdnio 0,5 mafl NH4
ANLIMOnIo 5,000 ugi Sb
Arsénia 10,0 pan As
.Benzenn 1 pgh -
IBenzu(a]pirenn 0,0 ugh -
|Bore 1 mgi B
Bromzto 10 uh Bro3
|Cadmio 5 pgd Cd
Clcio — mgl Ca -
Carbono Orgénico Total - mg G - -
Cianetos 50 pad CN
Clareta 250 mgi C!
Clorito 07 mit Clo2
Clorato 0,7 maA CIO3
iChumbo 10,0 pgl Pb -
Cobre 2 gl Cu
Crdmio 50 WgA Cr
1,2-Dicloreetano 3 ugh
Dureza Total mg/ CaCO3 —
Ferra 200 pa Fe =
Fluoreto 15 mgll F
(HAP): 0,1 oA
Benzo(b)fluoranteno — i — N
.Benzn(k)fluoranteno — peh =
!Benzn(ghi’]peri?eno - i - —
[Indenoll,z,a—cd)pirenu -— pad
[Magnésio - mg/ Mg -
Manganés 50,0 4g1 Mn
Nitrato 50 mgfl NO3
Nitrito 0,5 mgd NO2
Merciirio 1 pol Hg
Niguel 20 pan Ni
{0xTdabilidade 5 mgA 02
Pesticidas Totais Q9,5 [Ele] -
|selénic 10 i Se -
|sédio 200 mgA Na
Sulfato 250 mgl S04
Tetracloroeteno & Tricloroeteno: 10 ugh
Tetraclorogtana - peh - - - -
Tricloreetenc —— Had - - - =
Trihalometanos - total {THM): 100_80 (ponto deentrega) pgi -
Cloroférmio s Haf = - - -
Bromofarmio - pal -
|Bramadiclorometanc - Lad - - -
Dibromociorometanc - pgi - -—
Dose Indicativa Total ol m3v
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bai - —
[B-Total 1,0 {Nivel de Alerta) BaA - ==
|Racso 500 BeA - -

Informac3o complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP:
Na foi detectada nenhuma situagio de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

Data da publicitagio: 22/03/2022




e
L

|/ TONDELA
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Povoa do Lobo - Dardavaz - 42 Trimestre 2021

g

Divulgagio dos resultadas de quzlidade de 4gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alterag8es
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Quatidade da Agua (PCQA)} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valares obtidos

N.2 Andlises (PCQA}

%

Parametro {unidades) Valor Paramétrica {VP) Unidad; ihy AAnéITses N Andlises
Minirmo Méxima e ol Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli 0 W 1 o ] 0 160% 1 1 100%
Bactérias Coliformes [} Sy 1680 (5 il o 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - iz s oG wIh Tt - — 1 1 100%
Cheiro a 25 90 3 Fatur de dhuecio -
[Sabor a 25 2C 3 Eainr o Blogic -
pH HMYe0l L Sarenien =
Condutividade d500 wlerm, w200 -
Car T g PeL oy -
Tyrusziin 4 Lnt =
Entrfocodns fecain ] Wit -
Murmera di roféeios a 71 el of whar. smormal Iyrevi @ 23N =
Minvier de coldrizs 3 IEEC 1/ miwr. enormal M JEVC =
Cloggridium sorfringmne Li] WL
it 200 a8l
manic 05 gl hHA
Aimdnia 5,000 g AR
frsénn 10,0 TR
fBEninng 1 il
Benind a|prena 0,0 Uil
Boro 1 LT ] -
|Bromato 10 w55
Cddmio 5 B
Célcio — mgll £3 —
Carbono Organico Total - AL =
Cianetas 50 wi TH
Cloreto 250 i
Clarito 0,7 metl En2
Clarato 0,7 =gl ol -
[Chumbo 10,0 gl P -
iCabre 2 mgl Cie -
Crémio 50 g Cr -
1,2-Dicloroetane 3 | -
Dureza Total — Mgl Cacod - -
Ferro 200 el -
Fluareto 1,5 mgfi F
(HAP): 01 ug!
|Benza(h)ﬂuoranreno — ugfl e
[Benzo(k}ﬁuorantenn uill
lBenzo(ghi)periIenn et
indeno{l,2,3-cd)pireno - lyt —
Magnésio e gl g s
Manganés 50,0 Al M
Nitrato s0 mygfl N3
Nitrito 0,5 mg! | NO3 -
Mercario 1 RS g
Niquel 20 L g
IOxidabilidade 5 el O
Pesticidas Totals G5 ugli E
15elénio 10 g L
Sédio 200 T Ma
[sulfato 250 gt =08
etracloroeteno e Tricloroetenc: 10 gl
[Tetracloroeteno — L2 -
[Tricloroeteno g - -—
Trihalometanos - total {THM): k5180 [ponto deentregal gy -
|Clorofdrmic — i = - -
|Bromofdrmio — i -
|eremadiclarometans gl
Dibromoclorametano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,1 m-!,. -
Alfa-total 0,10 Mk idw Alama) figh - - - -
|E—Total 1,0 [Nivel de Alerta) ! = = -
|Radzo 500 Bayft

Infermag3o complementar relativa 3 averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP:
Niio foi detectada nenhuma situz¢¥o de incumprimento na Zona de Abastecimento daste Fontandrio.

Data da publicitagdo: 22/03/2022
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=/ TONDELA

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanério de Varzea do Homem - Dardavaz - 42 Trimestre 2021

Divulgagio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico (VP} Unidad Yaborss s iloe LH Jl:nélises iEUHpa s 2 A (PO An:lises
Minimo Maxima superiores VP VP 2 o Bealizad (=
Escherichiz Coli 4] LG 19 1 W] 0% 1 1 100%
|Bactérias Coliformas o Ao L% | 111 ] 0% 1 1 100%
Desinfectante residual -— mp SlLNL Bl <135 — — 1 1 100%
[Cheiroa 25 2C 3 Fararda diluigdo -
lSabarBZSEC 3 Fatsir de dilikAir
pH EEY ek S L Sodemen
Condutividade 500 WS, 8 30T
Cesr 2 =ij Mall
Turseglin a4 LAY
Frivorococo fecais o HSIoami .
Mimpre de oot 2 280 i aREf, Bl Ml & THE - - == - -
Mufserd de colasis 3 36 50 af altei, sormal Mmim 3530 - -
Clnarridium parfringers 0,0 W00 Ml
Aluminia 200 apil sl -
Amdnic 0,5 g N
Antimonio 5,000 W 5
Arsénio 10,0 it As -
|Benzeno 1 i
IBenzota)pirena 0,0 jal
IEnro 1 o -
[Bromato 10 g/t Betis
(Cadmio 5 | C -
iCélcio il C - - = -
‘Carbono Orgénico Total - mf £ . - -
Cianetos 50 e
Cloreto 250 mgdl O
Clorito 0,7 il CIoE -
Clorato 0,7 R Do -
Chumbo 10,0 | P = =
Cobre 2 el -
Crémio 50 ugh €r -
1,2-Dicloroetano 3 dt "
Cureza Total - mgf| C=l00 - — -
Ferro 200 RgfiFo
Fluoreto 1,5 g F
{HAP): 0,1 i
Benzoib)fluoranteno - i 5 =X
|Benzo(k)f|uurantenu = g/ = = - -
|Benzo(ghi}perilena - pefl -
Indenc(1,2,3-cd)pireno - Hesl . —
Magnésig -- mg/i Mg = - = -
Manganés 50,0 g/l Mn
Nitrate 50 mg/i NO3
Nitrito 05 mg/l NO2 - =
Mereiirio 1 pefl Hg
Nigue! 20 pefl Ni -
Oxidabilidade 5 mg/l 02 -
Pesticidas Totais 0,5 pgfl
Selénio 10 nellSe
|s6dio 200 mg/l Na -
Suifato 250 mg/1504
ITetracloroetena e Tricloroeteno: 10 pefl
| Tetracloroeteno - pefl .
Tricloroetena —_— ngfl . —
ITrihalometanos - total {THM}): 7080 {pontc deentrega ng/t
[Clorofdrmio = ugf -
|Brcmof6rmin - wg/l —-
[gromadiclorometanc g/l
Dibromoclarametano e pefl — - T
Dese Indicativa Total 01 mSv -
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerts) Ba/l - - - -
|B-Total 1,0 {Nivel de Alerta) Bg/l - - -
IRadio 500 Bg/l -
Informacgdio complementar relativa & averiguagde das situagdes de incumprimento dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento do parSmetra microhiclégice (Bactérias Coliformes & E. Coli}: estd assotiado a uma falha pontua! do sistema de desinfeggo.
Medidas carretivas:
1 - Precedeu-se  limpeza e desinfecio da captacio.
Data da publicitagiio: 22/03/2022




